
 

 

 

 

 

  
１．経緯と目的 

本市においては、平成 24 年 3 月に今後 10 年間の施設の維持管理・更新に関する基本

的な事項を取りまとめた「名古屋市アセットマネジメント推進プラン」を策定し、推進プ

ランに基づき従来概ね築 40 年程度で改築されてきた市設建築物の長寿命化に向けた取り

組みを進めています。 

そこで、施設の長寿命化に向けて、この先どのくらいの期間、建物を使用することがで

きるかを把握するため、構造体の劣化の程度からその耐久性を調査しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．調査対象施設 
概ね築 40 年程度の市設建築物を対象に調査を行っています。 

今回は、平成 29 年度に構造体耐久性調査を行った 355 棟(学校 162 棟、住宅 193 棟)

と平成 27 年度に建物強度確認調査を行った 6 棟の調査結果について公表します。 

 

 

３．調査の方法と概要 
① 予備調査 

設計図書、定期点検等の結果を確認し、調査位置を検討しました。 

② 外観目視調査 

ひび割れ、鉄筋の露出等の状況を確認し、調査位置を検討しました。 

③ 物理的調査 

建物からコンクリート試験体を採取するなどにより、以下の試験・調査を行いました。   

長寿命化の検討フロー図 

平成２９年度 構造体耐久性調査について 

合理的な整備手法 

の決定 

 

・リニューアル改修 

・セミリニューアル改修

など

・機能の充足度等を確認

・コストの検討 

・既存建物の可変性 

・財源の検討 

 など 

第２段階 

施設機能のチェック等

構造体の耐久性 

［区分１］ 

今後 40 年程度以上 

［区分２］ 

今後 20 年程度以上 

［区分３］ 

今後 20 年程度未満 

第１段階 

 構造体耐久性調査
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・ 構造体内部の鉄筋の腐食状況 
コンクリート内部の鉄筋の錆び・腐食が進行すると、鉄筋が膨張することにより 

コンクリートが割れるなど、構造体の耐久性の低下に対する直接の原因となります。 

腐食状況に応じて４段階に判定しました。 

Ⅰ（ほとんどなし）  Ⅱ（軽度）  Ⅲ（中度）  Ⅳ（重度） 

・ コンクリートの中性化の状況 
コンクリートのアルカリ性は内部の鉄筋が錆びるのを防いでいます。時間の経過と 

ともにコンクリートの表面から徐々にアルカリ性が失われ、鉄筋の位置まで中性化が進

行すると、一般的には鉄筋が錆びる原因となるといわれ、構造体の耐久性の低下につな

がります。中性化の進行状況に応じて４段階に判定しました。 

Ⅰ（ほとんどなし）  Ⅱ（軽度）  Ⅲ（中度）  Ⅳ（重度） 

・ コンクリートの塩化物量の状況 
コンクリートに含まれる塩化物が一定量を超えると、鉄筋の錆び・腐食の進行が速く

なります。このため、沿岸部の施設についてはコンクリートに含まれる塩化物量につい

ても調査し、鉄筋位置の塩化物量の状況に応じて４段階に判定しました。 

Ⅰ（なし）  Ⅱ（軽度）  Ⅲ（中度）  Ⅳ（重度） 

・ コンクリートの圧縮強度試験 
構造体の耐久性の評価は、鉄筋の腐食、コンクリートの中性化、塩化物量（沿岸部の

施設のみ）で判断できますが、コンクリートの圧縮強度も重要な要件であることから確

認しました。 

 

 

【構造体耐久性判定のフロー】 

 

 

基準強度比 

100％以上 

基準強度比

100％未満 

OK

NG

OK 

NG

 

 

構造体の 

耐久性を 

判定 

 

 

（区分１） 

40 年程度 

以上 

 

 

（区分２） 

20 年程度 

以上 

 

 

（区分３） 

20 年程度 

未満 
補強 

・建築物構造強度モデル検証 

現況耐震性能への影響 

・構造体内部の鉄筋の腐食状況 

・コンクリートの中性化の状況 

・コンクリートの塩化物量の状況 

 
・コンクリートの圧縮強度試験 

推定圧縮強度（基準強度比） 

建物強度確認調査 

（耐震診断） 
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４．構造体耐久性の評価 
 （１）評価基準 

鉄筋の腐食、コンクリートの中性化及び、塩化物量（沿岸部の施設のみ）の状況

により構造体の耐久性（今後期待できる建物の使用期間）を判定しました。 

 

区分 今後期待できる建物の使用期間 

1 今後 40 年程度以上 

2 今後 20 年程度以上 

3 今後 20 年程度未満 

 

耐久性評価指標 

鉄筋の腐食による劣化度 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

コンクリートの

中性化による 

劣化度 

Ⅰ 区分 1 区分 1 区分 3 区分 3 

Ⅱ 区分 1 区分 1 区分 3 区分 3 

Ⅲ 区分 1 区分 1 区分 3 区分 3 

Ⅳ 区分 2 区分 2 区分 3 区分 3 

※塩化物量の状況が、Ⅲ 及び Ⅳの場合は、コンクリートの中性化、鉄筋の腐食の状況に関わ

らず区分３の判定となります。 

 

（２）調査結果 
今後期待できる建物の使用期間は以下のとおりとなりました。 

棟別の結果については、【別添資料１】【別添資料２】をご覧下さい。 

（単位：棟） 

今後期待できる使用期間 学校 住宅 合計 

区分１ 今後 40 年程度以上 57 115 172 

区分２ 今後 20 年程度以上 105 76 181 

区分３ 今後 20 年程度未満 0 2 2 

計 162 193 355 

 

５．コンクリートの圧縮強度試験 
 コンクリートの圧縮強度が基準値未満となった 42 棟(学校 14 棟、住宅 28 棟)につい

て、建築物構造強度モデル検証により現況の耐震性能への影響を確認した結果、耐震性能

に不足のおそれがあり、建物強度確認調査が必要とされた建物はありませんでした。 

棟別の結果については、【別添資料３】をご覧下さい。 
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６．建物強度確認調査結果 
 構造体耐久性調査において、耐震性能不足の恐れがあるとされたものを対象とした建物

強度確認調査（耐震診断）を平成 27 年度に 6 棟実施し、構造体の耐久性を判定しました。

そのうち、耐震診断による評価でⅡ－１となった 2 棟は、耐震対策を行いました。 

 

【調査結果集計表】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．これまでに行った調査の全件数のまとめ 
                                    （単位：棟） 

区 分 

今後期待できる建物の使用期間 

合計 40 年程度 

以上 

20 年程度 

以上 

20 年程度 

未満 

学 校 ２５１ ６５７ ２ ９１０

住 宅 １５２ １８５ ２ ３３９

一般施設 ６５ ６５ ０ １３０

計 ４６８ ９０７ ４ １３７９

 

これまでの調査結果により、一般的にいわれている耐用年数６０～６５年程度よりも長

寿命化が期待できるものがあることがわかりました。今後、建物の機能の充足度、長寿命

化等にかかるコストなどを検討し、施設整備を適切に進めてまいります。     

施設名 棟 耐震診断による評価 
今後期待できる建物の 

使用期間 

西消防署押切出張所 庁舎 Ⅰ 20 年程度以上 

港消防署南陽消防署 庁舎 Ⅰ 20 年程度以上 

南消防署 庁舎 Ⅰ 40 年程度以上 

緑消防署有松出張所 庁舎 Ⅱ－1 20 年程度以上 

名東消防署 庁舎 Ⅱ－1 40 年程度以上 

芝保育園 園舎 Ⅰ 40 年程度以上 
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○用語説明 
アセットマネジメント 

建築物、道路、橋梁などの公共施設を資産（アセット）として捉え、財

政的制約のもとで安全性・利便性・快適性等を確保し、資産全体の効用

を最大化するための総合的なマネジメント手法。 

リニューアル改修 

改築の代替となるもので、建物の構造体を残して、内外装の改修、設備

機器の更新、間取りの変更などを行い、現在の社会的要求水準を満たす

ように整備するもの。 

セミリニューアル改修 

建設当初からの社会的要求水準の変化が少なく、現状との機能の差が小

さい場合に機能回復を主な目的とし、内外装や設備機器の部分的な更

新・改修をまとめて整備するもの。 

コンクリートの中性化 
コンクリートのアルカリ性が空気中の炭酸ガスなどにより中性化する現

象。コンクリートの表面から時間の経過とともに徐々に進行する。 

基準強度 設計等に用いたコンクリートの圧縮強度 

推定圧縮強度 
コンクリートの圧縮強度の基準強度比に 100％未満のものが確認され

た場合、採取階ごとに圧縮強度を推定したもの。 

Iｓ値（耐震性能） 建築物の地震に対する安全性を数値化したもので、各階ごとに算出する。

モデル検証 
試験体強度の基準強度比が 100％未満のものについて、Is 値と、コン

クリート圧縮強度との関係から、耐震性能への影響を評価するもの。 

耐震診断による評価 

評価 Ⅰ  ：概ね現行耐震基準程度の性能を有しており、原則として 

耐震対策の必要がない。 

評価 Ⅱ １：現行耐震基準程度の性能を満たさず、原則として耐震対策

の検討の必要がある。 

評価 Ⅱ－２：現行耐震基準程度の性能を満たさず優先的に耐震対策の 

検討の必要がある。 

 

○耐震診断による評価と Is 値について 

 

区分 
評価 Ⅰ 評価 Ⅱ－１ 評価 Ⅱ－２ 

0.6≦Is 値 0.3≦Is 値＜0.6 Is 値＜0.3 

学 校    

一般施設    

住 宅    

  住宅では、比較的狭い間隔で各住戸界に最上層から最下層まで連続して耐震壁が配置されている

形状の建物であることから、地震により人命に影響を及ぼすような倒壊や崩壊をする危険性が低い

として、評価 Ⅱ－１も耐震性があるものとしています。 

 

耐震性能あり 耐震性能なし
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6

コンクリート試験体の写真（中性化試験実施）

＜参考図＞　構造体耐久性調査の方法
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【別添資料１】調査結果棟別一覧（今後期待できる建物の使用期間）

学校 大幸幼稚園 遊戯室棟 1978 39 40年程度以上

おりべ幼稚園 園舎 1977 40 40年程度以上

春田幼稚園 西園舎 1976 41 40年程度以上

春田幼稚園 東園舎 1976 41 20年程度以上

神の倉幼稚園 園舎 1976 41 40年程度以上

梅森坂幼稚園 園舎 1977 40 40年程度以上

高見小学校 西校舎棟 1977 40 20年程度以上

東山小学校 体育館棟 1978 39 40年程度以上

山吹小学校 管理棟 1977 40 20年程度以上

山吹小学校 西校舎棟 1979 38 20年程度以上

光城小学校 北校舎棟 1977 40 40年程度以上

六郷小学校 体育館棟 1976 41 20年程度以上

如意小学校 南校舎棟 1976 41 20年程度以上

如意小学校 体育館棟 1976 41 40年程度以上

如意小学校 中校舎棟 1978 39 40年程度以上

榎小学校 体育館棟 1977 40 20年程度以上

榎小学校 南校舎棟 1980 37 20年程度以上

枇杷島小学校 北校舎棟 1976 41 20年程度以上

枇杷島小学校 東校舎棟 1978 39 20年程度以上

山田小学校 管理棟 1977 40 20年程度以上

山田小学校 南校舎棟 1977 40 20年程度以上

山田小学校 体育館棟 1977 40 20年程度以上

中小田井小学校 南校舎棟 1977 40 20年程度以上

中小田井小学校 東校舎棟(西) 1977 40 20年程度以上

中小田井小学校 体育館棟 1977 40 20年程度以上

比良西小学校 北校舎棟 1976 41 20年程度以上

比良西小学校 管理棟 1976 41 40年程度以上

比良西小学校 体育館棟 1977 40 20年程度以上

日吉小学校 西校舎棟 1976 41 40年程度以上

岩塚小学校 体育館棟 1977 40 20年程度以上

八社小学校 体育館棟 1977 40 20年程度以上

平和小学校 北校舎棟(西) 1976 41 20年程度以上

平和小学校 北校舎棟(東) 1976 41 20年程度以上

広路小学校 北校舎棟 1977 40 20年程度以上

滝川小学校 西校舎棟 1975 42 40年程度以上

滝川小学校 市民教養ルーム 1979 38 20年程度以上

弥富小学校 東校舎棟 1977 40 40年程度以上

穂波小学校 体育館棟 1976 41 40年程度以上

穂波小学校 南校舎棟(東) 1979 38 40年程度以上

穂波小学校 南校舎棟(中) 1979 38 40年程度以上

分類
今後期待できる
建物の使用期間

築年数 備考棟施設名 建設年
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分類
今後期待できる
建物の使用期間

築年数 備考棟施設名 建設年

学校 穂波小学校 南校舎棟(西) 1978 39 40年程度以上

船方小学校 体育館 1977 40 20年程度以上

船方小学校 東校舎棟 1979 38 40年程度以上

愛知小学校 管理棟 1978 39 20年程度以上

愛知小学校 体育館棟 1979 38 20年程度以上

愛知小学校 南校舎棟 1979 38 20年程度以上

八熊小学校 北校舎棟(東) 1977 40 20年程度以上

荒子小学校 南校舎棟 1978 39 20年程度以上

西中島小学校 南校舎棟 1976 41 20年程度以上

西中島小学校 北校舎棟 1976 41 20年程度以上

西中島小学校 体育館棟 1976 41 40年程度以上

正色小学校 南校舎棟 1977 40 20年程度以上

正色小学校 体育館棟 1979 38 20年程度以上

五反田小学校 南校舎棟 1977 40 20年程度以上

五反田小学校 体育館棟 1977 40 40年程度以上

春田小学校 体育館棟 1977 40 20年程度以上

春田小学校 北校舎棟 1977 40 20年程度以上

春田小学校 南校舎棟 1977 40 20年程度以上

明正小学校 西校舎棟 1976 41 20年程度以上

豊治小学校 校舎棟(東) 1977 40 20年程度以上

長須賀小学校 体育館棟 1978 39 20年程度以上

東海小学校 体育館 1976 41 40年程度以上

野跡小学校 体育館棟 1976 41 20年程度以上

正保小学校 東校舎棟 1978 39 20年程度以上

正保小学校 体育館棟 1978 39 20年程度以上

正保小学校 西校舎棟 1979 38 40年程度以上

豊田小学校 東校舎棟 1977 40 20年程度以上

豊田小学校 北校舎棟（東） 1977 40 40年程度以上

白水小学校 西校舎棟 1976 41 40年程度以上

道徳小学校 南校舎棟（東） 1976 41 40年程度以上

大生小学校 西校舎棟 1980 37 40年程度以上

大生小学校 南校舎棟（西） 1976 41 40年程度以上

宝小学校 南校舎棟 1976 41 40年程度以上

千鳥小学校 南校舎棟 1978 39 20年程度以上

千鳥小学校 北校舎棟（東） 1977 40 20年程度以上

大森小学校 南校舎棟 1977 40 40年程度以上

森孝西小学校 北校舎棟（東） 1978 39 40年程度以上

森孝西小学校 体育館棟 1978 39 20年程度以上

森孝西小学校 北校舎棟（西） 1978 39 40年程度以上

森孝東小学校 南校舎棟（東） 1978 39 20年程度以上

森孝東小学校 北校舎棟 1978 39 20年程度以上

森孝東小学校 体育館 1979 38 20年程度以上
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分類
今後期待できる
建物の使用期間

築年数 備考棟施設名 建設年

学校 小幡小学校 体育館 1975 42 40年程度以上

守山小学校 体育館 1978 39 20年程度以上

廿軒家小学校 体育館 1978 39 40年程度以上

志段味西小学校 給食調理所 1976 41 40年程度以上

志段味西小学校 西校舎棟 1980 37 20年程度以上

相原小学校 南校舎棟（東） 1978 39 40年程度以上

相原小学校 体育館棟 1978 39 20年程度以上

相原小学校 南校舎棟（西） 1978 39 20年程度以上

浦里小学校 南校舎棟 1978 39 20年程度以上

大高小学校 北校舎棟（東） 1978 39 40年程度以上

大高北小学校 南校舎棟(東) 1976 41 20年程度以上

黒石小学校 南校舎棟 1977 40 40年程度以上

桃山小学校 北校舎棟 1978 39 20年程度以上

桃山小学校 体育館棟 1978 39 20年程度以上

猪高小学校 南校舎棟 1976 41 20年程度以上

猪高小学校 第2南校舎棟 1979 38 20年程度以上

上社小学校 校舎棟 1978 39 20年程度以上

上社小学校 体育館棟 1978 39 20年程度以上

本郷小学校 校舎棟 1977 40 20年程度以上

本郷小学校 体育館棟 1977 40 20年程度以上

引山小学校 校舎棟 1978 39 40年程度以上

引山小学校 体育館棟 1978 39 20年程度以上

引山小学校 管理棟 1978 39 40年程度以上

極楽小学校 中校舎棟 1978 39 40年程度以上

極楽小学校 南校舎棟 1978 39 40年程度以上

極楽小学校 体育館棟 1978 39 40年程度以上

極楽小学校 西校舎棟 1978 39 40年程度以上

貴船小学校 中校舎棟（西） 1977 40 40年程度以上

貴船小学校 南校舎棟（西） 1977 40 20年程度以上

貴船小学校 体育館棟 1977 40 40年程度以上

貴船小学校 給食調理所 1977 40 40年程度以上

相生小学校 体育館 1976 41 40年程度以上

植田小学校 校舎棟（西） 1977 40 20年程度以上

城山中学校 南校舎棟 1976 41 20年程度以上

千種中学校 南校舎棟 1977 40 20年程度以上

千種中学校 体育館棟 1978 39 20年程度以上

千種中学校 北校舎棟(西) 1978 39 20年程度以上

猪子石中学校 北校舎棟 1976 41 40年程度以上

猪子石中学校 中校舎棟 1976 41 20年程度以上

猪子石中学校 体育館棟 1976 41 40年程度以上

猪子石中学校 南校舎棟 1977 40 20年程度以上

あずま中学校 管理棟 1977 40 20年程度以上
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分類
今後期待できる
建物の使用期間

築年数 備考棟施設名 建設年

学校 あずま中学校 東校舎棟 1981 36 40年程度以上

富士中学校 管理棟 1977 40 20年程度以上

桜丘中学校 北校舎棟(西) 1977 40 20年程度以上

若葉中学校 西校舎棟 1977 40 20年程度以上

若葉中学校 北校舎棟(東) 1976 41 20年程度以上

北中学校 校舎棟(東) 1975 42 20年程度以上

北中学校 体育館 1976 41 40年程度以上

北中学校 校舎棟（西） 1976 41 20年程度以上

天神山中学校 北校舎棟(西) 1975 42 20年程度以上

山田中学校 北校舎棟(東) 1976 41 20年程度以上

一柳中学校 南校舎棟 1977 40 20年程度以上

助光中学校 体育館棟 1977 40 20年程度以上

助光中学校 北校舎棟 1977 40 20年程度以上

助光中学校 管理棟(東) 1977 40 20年程度以上

港北中学校 北校舎棟(西) 1977 40 20年程度以上

宝神中学校 南校舎棟 1976 41 40年程度以上

宝神中学校 北校舎棟 1976 41 20年程度以上

宝神中学校 体育館 1976 41 20年程度以上

南光中学校 北校舎棟(西) 1977 40 20年程度以上

南光中学校 北校舎棟(東) 1978 39 20年程度以上

守山北中学校 管理棟 1977 40 20年程度以上

守山北中学校 体育館棟 1978 39 40年程度以上

守山北中学校 北校舎棟 1978 39 20年程度以上

志段味中学校 東校舎棟(南) 1975 42 20年程度以上

志段味中学校 北校舎棟(西) 1980 37 40年程度以上

扇台中学校 中校舎棟 1977 40 20年程度以上

扇台中学校 体育館棟 1977 40 20年程度以上

扇台中学校 管理棟 1977 40 20年程度以上

千鳥丘中学校 南校舎棟 1977 40 40年程度以上

藤森中学校 体育館棟 1978 39 20年程度以上

藤森中学校 校舎棟（西） 1978 39 20年程度以上

藤森中学校 校舎棟（東） 1978 39 20年程度以上

天白中学校 北校舎棟（西） 1978 39 20年程度以上

北高等学校 体育館 1977 40 20年程度以上

富田高等学校 体育館 1976 41 40年程度以上

富田高等学校 格技場 1979 38 20年程度以上

緑高等学校 体育館 1978 39 40年程度以上

若宮商業高等学校 南校舎棟 1976 41 20年程度以上

住宅 宮ノ腰荘 1棟 1978 39 40年程度以上

宮ノ腰荘 2-A棟 1977 40 40年程度以上

宮ノ腰荘 2-B棟 1977 40 20年程度以上

宮ノ腰荘 3棟 1976 41 20年程度以上
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分類
今後期待できる
建物の使用期間

築年数 備考棟施設名 建設年

住宅 榎木荘 1-A棟 1978 39 40年程度以上

榎木荘 1-B棟 1978 39 40年程度以上

榎木荘 1-C棟 1978 39 40年程度以上

新出来荘 1-A棟 1979 38 40年程度以上

新出来荘 1-B棟 1979 38 40年程度以上

砂田橋荘 1棟 1981 36 40年程度以上

砂田橋荘 2棟 1980 37 40年程度以上

前浪荘 1棟 1982 35 20年程度以上

前浪荘 2棟 1982 35 20年程度以上

前浪荘 T-1棟 1982 35 40年程度以上

前浪荘 T-2棟 1982 35 20年程度以上

成願寺荘 東1棟 1974 43 20年程度以上

成願寺荘 東2-A棟 1974 43 20年程度以上

成願寺荘 東2-B棟 1974 43 20年程度以上

成願寺荘 西1棟 1971 46 20年程度以上

成願寺荘 西2-A棟 1973 44 20年程度以上

成願寺荘 西2-B棟 1973 44 20年程度以上

成願寺荘 西3棟 1973 44 20年程度以上

福徳荘 1棟 1971 46 20年程度以上

福徳荘 2棟 1971 46 40年程度以上

福徳荘 3棟 1971 46 40年程度以上

福徳荘 4棟 1972 45 20年程度以上

福徳荘 5-A棟 1972 45 20年程度以上

福徳荘 5-B棟 1972 45 20年程度以上

福徳荘 6棟 1971 46 20年程度以上

山田北荘 住宅棟 1975 42 20年程度以上

新山田北荘 1-A棟 1976 41 40年程度以上

新山田北荘 1-B棟 1976 41 20年程度以上

新山田北荘 1-C棟 1976 41 20年程度以上

新上名古屋荘 住宅棟 1978 39 20年程度以上

北稲葉地荘 1棟 1974 43 20年程度以上

北稲葉地荘 2-A棟 1974 43 20年程度以上

北稲葉地荘 2-C棟 1974 43 40年程度以上

押木田荘 1-A棟 1974 43 20年程度以上

押木田荘 1-B棟 1974 43 20年程度以上

横井荘 1棟 1975 42 20年程度以上

横井荘 2棟 1975 42 20年程度以上

横井荘 3棟 1975 42 20年程度以上

横井荘 4棟 1975 42 20年程度以上

荒輪井荘 1棟 1977 40 40年程度以上

荒輪井荘 2棟 1977 40 40年程度以上

荒輪井荘 3棟 1977 40 40年程度以上
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分類
今後期待できる
建物の使用期間

築年数 備考棟施設名 建設年

住宅 荒輪井荘 4-A棟 1977 40 40年程度以上

荒輪井荘 4-B棟 1977 40 40年程度以上

荒輪井荘 5棟 1977 40 40年程度以上

荒輪井荘 6棟 1976 41 40年程度以上

荒輪井荘 7棟 1976 41 40年程度以上

荒輪井荘 8棟 1976 41 40年程度以上

小針荘 1-A棟 1974 43 40年程度以上

小針荘 1-B棟 1974 43 20年程度以上

新田辺荘 1-A棟 1972 45 20年程度以上

新田辺荘 1-B棟 1972 45 40年程度以上

新田辺荘 2棟 1972 45 20年程度以上

新田辺荘 3棟 1971 46 40年程度以上

新田辺荘 4棟 1972 45 20年程度以上

北新開荘 住宅棟 1978 39 20年程度以上

浜新開荘 1棟 1979 38 40年程度以上

浜新開荘 2棟 1979 38 20年程度以上

開道荘 1棟 1980 37 40年程度以上

開道荘 2棟 1980 37 40年程度以上

二番荘 1-A棟 1975 42 40年程度以上

二番荘 1-B棟 1975 42 40年程度以上

二番荘 2-A棟 1975 42 20年程度以上

二番荘 2-B棟 1975 42 20年程度以上

二番荘 3棟 1974 43 20年程度以上

二番荘 4-A棟 1978 39 40年程度以上

二番荘 4-B棟 1978 39 20年程度以上

二番荘 5棟 1978 39 40年程度以上

二番荘 6棟 1978 39 20年程度以上

二番荘 7棟 1977 40 40年程度以上

一柳荘 1-A棟 1974 43 20年程度以上

一柳荘 1-B棟 1974 43 20年程度以上

一柳荘 2棟 1974 43 40年程度以上

こもろ荘 1-A棟 1972 45 20年程度以上

こもろ荘 1-B棟 1972 45 20年程度以上

こもろ荘 2棟 1972 45 20年程度以上

西尼ヶ塚荘 1-A棟 1972 45 20年程度以上

西尼ヶ塚荘 1-B棟 1972 45 20年程度以上

西尼ヶ塚荘 1-C棟 1972 45 20年程度以上

江松荘 1-A棟 1975 42 40年程度以上

江松荘 1-B棟 1975 42 40年程度以上

一色荘 1棟 1976 41 40年程度以上

一色荘 2棟 1976 41 40年程度以上

一色荘 3棟 1976 41 40年程度以上
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分類
今後期待できる
建物の使用期間

築年数 備考棟施設名 建設年

住宅 一色荘 4棟 1976 41 40年程度以上

玉船荘 1-A棟 1976 41 40年程度以上

玉船荘 1-B棟 1976 41 20年程度以上

新いろは荘 1棟 1973 44 40年程度以上

新いろは荘 2棟 1973 44 20年程度以上

新いろは荘 3棟 1973 44 40年程度以上

新いろは荘 4棟 1973 44 40年程度以上

新いろは荘 5棟 1973 44 20年程度以上

新いろは荘 6棟 1974 43 20年程度以上

新いろは荘 7棟 1974 43 40年程度以上

新いろは荘 8棟 1974 43 20年程度以上

泰明荘 1-A棟 1972 45 20年程度以上

泰明荘 1-B棟 1972 45 20年程度以上

泰明荘 2棟 1971 46 20年程度以上

泰明荘 3棟 1971 46 20年程度以上

泰明荘 4棟 1971 46 40年程度以上

泰明荘 5棟 1971 46 40年程度以上

泰明荘 6棟 1971 46 40年程度以上

宝神荘 1棟 1976 41 40年程度以上

宝神荘 2棟 1976 41 40年程度以上

宝神荘 3棟 1976 41 40年程度以上

宝神荘 4棟 1976 41 40年程度以上

宝神荘 5棟 1975 42 40年程度以上

宝神荘 6棟 1975 42 40年程度以上

宝神荘 7棟 1975 42 40年程度以上

宝神荘 8棟 1975 42 40年程度以上

宝神荘 9棟 1975 42 40年程度以上

宝神荘 10棟 1975 42 40年程度以上

七番荘 1-A棟 1975 42 20年程度以上

七番荘 1-B棟 1975 42 20年程度以上

当知西荘 1棟 1975 42 40年程度以上

当知西荘 2棟 1975 42 40年程度以上

当知西荘 3棟 1976 41 40年程度以上

当知西荘 4棟 1976 41 40年程度以上

当知西荘 5棟 1975 42 40年程度以上

西稲永荘 １棟 1979 38 20年程度以上

西稲永荘 ２-Ａ棟 1979 38 20年程度以上

西稲永荘 ２-Ｂ棟 1979 38 40年程度以上

西稲永荘 3棟 1977 40 40年程度以上

西稲永荘 4棟 1977 40 40年程度以上

西稲永荘 5棟 1977 40 20年程度以上

西稲永荘 6棟 1976 41 20年程度以上
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分類
今後期待できる
建物の使用期間

築年数 備考棟施設名 建設年

住宅 西稲永荘 7棟 1977 40 40年程度以上

西稲永荘 ８棟 1976 41 20年程度以上

西稲永荘 9棟 1977 40 40年程度以上

西稲永荘 10棟 1976 41 40年程度以上

惟信南荘 1-A棟 1976 41 40年程度以上

惟信南荘 1-B棟 1976 41 40年程度以上

新稲永荘 １棟 1980 37 40年程度以上

新稲永荘 2棟 1979 38 40年程度以上

新稲永荘 3棟 1978 39 20年程度未満

新稲永荘 4棟 1978 39 40年程度以上

新稲永荘 ５-Ａ棟 1977 40 40年程度以上

新稲永荘 ５-B棟 1977 40 20年程度以上

新稲永荘 6棟 1979 38 40年程度以上

新稲永荘 7棟 1979 38 20年程度以上

新稲永荘 8棟 1979 38 40年程度以上

港北荘 1棟 1978 39 40年程度以上

港北荘 2棟 1978 39 20年程度以上

港南荘 １棟 1978 39 20年程度以上

港南荘 2棟 1978 39 20年程度以上

港南荘 3棟 1978 39 40年程度以上

港南荘 ４-Ａ棟 1979 38 40年程度以上

港南荘 ４-Ｂ棟 1979 38 20年程度以上

港南荘 5棟 1979 38 20年程度以上

港南荘 ６-Ａ棟 1979 38 40年程度以上

港南荘 ６-B棟 1979 38 40年程度以上

港楽荘 2棟 1980 37 40年程度以上

港楽荘 3棟 1980 37 40年程度以上

港楽荘 4棟 1980 37 20年程度未満

新港栄荘 １-Ａ棟 1980 37 40年程度以上

新港栄荘 １-Ｂ棟 1980 37 40年程度以上

第二大生荘 1棟 1976 41 40年程度以上

第二大生荘 2棟 1976 41 40年程度以上

名南荘 住宅棟 1976 41 40年程度以上

神松荘 3棟 1981 36 40年程度以上

神松荘 4棟 1980 37 20年程度以上

神松荘 6棟 1981 36 40年程度以上

堤起荘 1棟 1980 37 40年程度以上

堤起荘 2棟 1980 37 40年程度以上

堤起荘 3棟 1980 37 40年程度以上

堤起荘 4棟 1980 37 40年程度以上

大生荘 1棟 1981 36 40年程度以上

大生荘 2棟 1981 36 40年程度以上
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分類
今後期待できる
建物の使用期間

築年数 備考棟施設名 建設年

住宅 元塩荘 4棟 1981 36 40年程度以上

元塩荘 5棟 1981 36 40年程度以上

元塩荘 7棟 1981 36 40年程度以上

元塩荘 8棟 1981 36 40年程度以上

第一香流荘 1-A棟 1973 44 40年程度以上

第一香流荘 1-B棟 1973 44 40年程度以上

第一香流荘 2棟 1973 44 40年程度以上

第一香流荘 3棟 1974 43 20年程度以上

松坂荘 住宅棟 1979 38 40年程度以上

浦里荘 1棟 1977 40 40年程度以上

浦里荘 2棟 1977 40 40年程度以上

浦里荘 3-A棟 1977 40 40年程度以上

浦里荘 3-Ｂ棟 1977 40 40年程度以上

緑黒石荘 1-A棟 1977 40 40年程度以上

緑黒石荘 1-B棟 1977 40 40年程度以上

緑黒石荘 2棟 1977 40 40年程度以上

緑黒石荘 3棟 1977 40 40年程度以上

南浦里荘 住宅棟 1979 38 40年程度以上

大高荘 1棟 1981 36 20年程度以上

大高荘 2棟 1981 36 20年程度以上

大高荘 3棟 1981 36 20年程度以上
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【別添資料２】調査結果データ

（１）コンクリートの中性化と鉄筋の腐食状況

学校 大幸幼稚園 遊戯室棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.1 Ⅲ 22.3 －

おりべ幼稚園 園舎 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.6 Ⅰ 13.3 －

春田幼稚園 西園舎 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.2 Ⅰ 20.1 －

春田幼稚園 東園舎 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅱ 13.1 Ⅳ 117.6 －

神の倉幼稚園 園舎 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2.4 Ⅲ 37.3 －

梅森坂幼稚園 園舎 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.7 Ⅲ 36.6 －

高見小学校 西校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2.0 Ⅳ 166.7 －

東山小学校 体育館棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.2 Ⅲ 34.9 －

山吹小学校 管理棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ － － Ⅳ 126.7 －

山吹小学校 西校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.3 Ⅳ 123.8 －

光城小学校 北校舎棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 5.6 Ⅲ 36.0 －

六郷小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 3.1 Ⅳ 77.6 －

如意小学校 南校舎棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅳ 132.9 －

如意小学校 体育館棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 6.8 Ⅲ 29.0 －

如意小学校 中校舎棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 13.1 Ⅲ 26.6 －

榎小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.3 Ⅳ 101.0 －

榎小学校 南校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.1 Ⅳ 158.1 －

枇杷島小学校 北校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2.4 Ⅳ 211.9 －

枇杷島小学校 東校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.6 Ⅳ 126.2 －

山田小学校 管理棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 3.1 Ⅳ 173.8 －

山田小学校 南校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.1 Ⅳ 141.9 －

山田小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.1 Ⅳ 221.4 －

中小田井小学校 南校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅱ 12.5 Ⅳ 93.8 －

中小田井小学校 東校舎棟(西) 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 4.1 Ⅳ 83.8 －

中小田井小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅳ 90.5 －

比良西小学校 北校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.5 Ⅳ 166.2 －

比良西小学校 管理棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.1 Ⅲ 27.9 －

比良西小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.4 Ⅳ 109.1 －

日吉小学校 西校舎棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅲ 48.6 －

岩塚小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.3 Ⅳ 103.0 －

八社小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.6 Ⅳ 51.5 －

平和小学校 北校舎棟(西) 20年程度以上 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 1.9 Ⅳ 167.1 －

平和小学校 北校舎棟(東) 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅳ 94.3 －

広路小学校 北校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.3 Ⅳ 129.5 －

滝川小学校 西校舎棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 18.0 Ⅲ 40.0 －

滝川小学校 市民教養ルーム 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.7 Ⅳ 69.5 －

弥富小学校 東校舎棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.7 Ⅲ 44.6 －

穂波小学校 体育館棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅲ 43.6 －

穂波小学校 南校舎棟(東) 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.1 Ⅲ 44.9 －

穂波小学校 南校舎棟(中) 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ － － Ⅲ 39.3 －

分類 屋内
評価

結果
(mm)

今後期待できる
建物の使用期間

施設名 棟

鉄筋腐食 コンクリートの中性化深さ
塩
化
物屋外側 屋内側

屋外
評価

結果
(mm)
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分類 屋内
評価

結果
(mm)

今後期待できる
建物の使用期間

施設名 棟

鉄筋腐食 コンクリートの中性化深さ
塩
化
物屋外側 屋内側

屋外
評価

結果
(mm)

学校 穂波小学校 南校舎棟(西) 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅲ 38.6 －

船方小学校 体育館 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 8.6 Ⅳ 134.8 －

船方小学校 東校舎棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅲ 35.2 －

愛知小学校 管理棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2.0 Ⅳ 174.3 －

愛知小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2.0 Ⅳ 140.5 －

愛知小学校 南校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.1 Ⅳ 140.0 －

八熊小学校 北校舎棟(東) 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.9 Ⅳ 134.8 －

荒子小学校 南校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 7.0 Ⅳ 107.1 －

西中島小学校 南校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.6 Ⅳ 68.7 －

西中島小学校 北校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.2 Ⅳ 78.6 －

西中島小学校 体育館棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 9.4 Ⅲ 40.4 －

正色小学校 南校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.8 Ⅳ 92.9 －

正色小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅳ 104.8 －

五反田小学校 南校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.6 Ⅳ 164.3 －

五反田小学校 体育館棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅲ 48.4 －

春田小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.2 Ⅳ 233.8 －

春田小学校 北校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.4 Ⅳ 139.0 －

春田小学校 南校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 90.2 Ⅳ 160.0 －

明正小学校 西校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.6 Ⅳ 136.7 －

豊治小学校 校舎棟(東) 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅳ 232.4 －

長須賀小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅳ 80.0 －

東海小学校 体育館 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 0.6 Ⅲ 44.9 －

野跡小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 34.3 Ⅲ 43.6 Ⅰ

正保小学校 東校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 1.4 Ⅳ 183.3 －

正保小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 0.6 Ⅳ 68.1 －

正保小学校 西校舎棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 0.7 Ⅰ 16.6 －

豊田小学校 東校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 8.7 Ⅳ 200.0 －

豊田小学校 北校舎棟（東） 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅰ 1.9 －

白水小学校 西校舎棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.4 Ⅲ 39.1 －

道徳小学校 南校舎棟（東） 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.1 Ⅲ 44.6 Ⅰ

大生小学校 西校舎棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅲ 33.0 －

大生小学校 南校舎棟（西） 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.1 Ⅲ 47.4 －

宝小学校 南校舎棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.9 Ⅲ 39.1 －

千鳥小学校 南校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.6 Ⅳ 115.2 －

千鳥小学校 北校舎棟（東） 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.1 Ⅳ 50.6 －

大森小学校 南校舎棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.9 Ⅲ 39.9 －

森孝西小学校 北校舎棟（東） 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.5 Ⅲ 41.4 －

森孝西小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.2 Ⅳ 108.6 －

森孝西小学校 北校舎棟（西） 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.8 Ⅲ 33.6 －

森孝東小学校 南校舎棟（東） 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 1.1 Ⅳ 96.7 －

森孝東小学校 北校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 0.4 Ⅳ 115.7 －

森孝東小学校 体育館 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅲ 19.6 Ⅳ 196.7 －
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分類 屋内
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結果
(mm)

今後期待できる
建物の使用期間

施設名 棟

鉄筋腐食 コンクリートの中性化深さ
塩
化
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屋外
評価

結果
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学校 小幡小学校 体育館 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 11.1 Ⅲ 43.3 －

守山小学校 体育館 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 15.1 Ⅳ 54.3 －

廿軒家小学校 体育館 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 17.7 Ⅲ 22.6 －

志段味西小学校 給食調理所 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.2 Ⅰ 17.9 －

志段味西小学校 西校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.1 Ⅳ 141.9 －

相原小学校 南校舎棟（東） 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.9 Ⅲ 40.3 －

相原小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.3 Ⅳ 127.6 －

相原小学校 南校舎棟（西） 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.8 Ⅳ 122.9 －

浦里小学校 南校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 21.1 Ⅳ 67.1 －

大高小学校 北校舎棟（東） 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅲ 37.1 －

大高北小学校 南校舎棟(東) 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅳ 106.7 －

黒石小学校 南校舎棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅲ 39.1 －

桃山小学校 北校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2.4 Ⅳ 51.0 －

桃山小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.2 Ⅳ 63.3 －

猪高小学校 南校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 33.9 Ⅳ 72.4 －

猪高小学校 第2南校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.1 Ⅳ 141.4 －

上社小学校 校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.2 Ⅳ 155.7 －

上社小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.6 Ⅳ 137.1 －

本郷小学校 校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅳ 51.9 －

本郷小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 52.9 Ⅳ 80.5 －

引山小学校 校舎棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 16.4 Ⅲ 34.4 －

引山小学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.1 Ⅳ 57.1 －

引山小学校 管理棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅱ 14.6 Ⅲ 41.3 －

極楽小学校 中校舎棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 26.3 Ⅲ 48.9 －

極楽小学校 南校舎棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 5.2 Ⅲ 45.1 －

極楽小学校 体育館棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 3.4 Ⅲ 40.2 －

極楽小学校 西校舎棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅰ 8.1 －

貴船小学校 中校舎棟（西） 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.6 Ⅲ 36.2 －

貴船小学校 南校舎棟（西） 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.3 Ⅳ 69.5 －

貴船小学校 体育館棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.1 Ⅲ 42.9 －

貴船小学校 給食調理所 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅲ 44.8 －

相生小学校 体育館 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.5 Ⅲ 35.6 －

植田小学校 校舎棟（西） 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.4 Ⅳ 165.2 －

城山中学校 南校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 1.9 Ⅳ 181.9 －

千種中学校 南校舎棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅲ 16.4 Ⅳ 223.8 －

千種中学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 1.7 Ⅳ 54.9 －

千種中学校 北校舎棟(西) 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 0.0 Ⅳ 118.6 －

猪子石中学校 北校舎棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅰ Ⅰ 3.4 Ⅲ 39.3 －

猪子石中学校 中校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 4.2 Ⅳ 135.7 －

猪子石中学校 体育館棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.2 Ⅲ 45.6 －

猪子石中学校 南校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅳ 129.5 －

あずま中学校 管理棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.2 Ⅳ 62.9 －
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学校 あずま中学校 東校舎棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅲ 38.0 －

富士中学校 管理棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 8.9 Ⅳ 171.4 －

桜丘中学校 北校舎棟(西) 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.4 Ⅳ 69.5 －

若葉中学校 西校舎棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 2.2 Ⅳ 162.4 －

若葉中学校 北校舎棟(東) 20年程度以上 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 0.8 Ⅳ 193.8 －

北中学校 校舎棟(東) 20年程度以上 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 1.1 Ⅳ 62.9 －

北中学校 体育館 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 4.4 Ⅲ 34.6 －

北中学校 校舎棟（西） 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 0.6 Ⅳ 183.8 －

天神山中学校 北校舎棟(西) 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.4 Ⅳ 58.5 －

山田中学校 北校舎棟(東) 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2.7 Ⅳ 109.0 －

一柳中学校 南校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.1 Ⅳ 144.8 －

助光中学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.6 Ⅳ 103.2 －

助光中学校 北校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.7 Ⅳ 68.1 －

助光中学校 管理棟(東) 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 3.3 Ⅳ 53.6 －

港北中学校 北校舎棟(西) 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.9 Ⅳ 200.0 －

宝神中学校 南校舎棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.2 Ⅲ 45.8 Ⅰ

宝神中学校 北校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.7 Ⅳ 67.1 Ⅰ

宝神中学校 体育館 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2.9 Ⅳ 90.0 Ⅰ

南光中学校 北校舎棟(西) 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.9 Ⅳ 52.4 －

南光中学校 北校舎棟(東) 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.9 Ⅳ 59.5 －

守山北中学校 管理棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 1.9 Ⅳ 205.7 －

守山北中学校 体育館棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 0.1 Ⅲ 38.9 －

守山北中学校 北校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.0 Ⅳ 97.6 －

志段味中学校 東校舎棟(南) 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.4 Ⅳ 70.0 －

志段味中学校 北校舎棟(西) 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.6 Ⅲ 41.0 －

扇台中学校 中校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.1 Ⅳ 67.1 －

扇台中学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 4.8 Ⅳ 123.3 －

扇台中学校 管理棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2.5 Ⅳ 169.0 －

千鳥丘中学校 南校舎棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.0 Ⅲ 38.5 －

藤森中学校 体育館棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.0 Ⅳ 175.7 －

藤森中学校 校舎棟（西） 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 3.1 Ⅳ 72.4 －

藤森中学校 校舎棟（東） 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.1 Ⅳ 53.8 －

天白中学校 北校舎棟（西） 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.1 Ⅳ 135.7 －

北高等学校 体育館 20年程度以上 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 1.9 Ⅳ 53.8 －

富田高等学校 体育館 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 4.4 Ⅲ 32.9 －

富田高等学校 格技場 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 44.9 Ⅲ 28.0 －

緑高等学校 体育館 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ － － Ⅲ 24.1 －

若宮商業高等学校 南校舎棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 1.2 Ⅳ 191.0 －

住宅 宮ノ腰荘 1棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅱ 12.0 Ⅱ 20.4 －

宮ノ腰荘 2-A棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 5.6 Ⅰ 9.5 －

宮ノ腰荘 2-B棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 8.7 Ⅳ 79.6 －

宮ノ腰荘 3棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 33.7 Ⅳ 57.2 －
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住宅 榎木荘 1-A棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 9.2 Ⅰ 15.6 －

榎木荘 1-B棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 7.9 Ⅰ 13.4 －

榎木荘 1-C棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 4.1 Ⅰ 6.9 －

新出来荘 1-A棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 6.9 Ⅰ 11.7 －

新出来荘 1-B棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 8.4 Ⅰ 14.3 －

砂田橋荘 1棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 20.1 Ⅲ 34.2 －

砂田橋荘 2棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 6.9 Ⅰ 11.7 －

前浪荘 1棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 79.1 Ⅳ 134.4 －

前浪荘 2棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 75.2 Ⅳ 127.9 －

前浪荘 T-1棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 25.2 Ⅲ 42.8 －

前浪荘 T-2棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 33.8 Ⅳ 57.5 －

成願寺荘 東1棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 39.5 Ⅳ 67.1 －

成願寺荘 東2-A棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅳ 50.2 Ⅳ 85.4 －

成願寺荘 東2-B棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅳ 65.3 Ⅳ 111.0 －

成願寺荘 西1棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 33.4 Ⅳ 56.8 －

成願寺荘 西2-A棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 93.3 Ⅳ 158.7 －

成願寺荘 西2-B棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 34.9 Ⅳ 59.4 －

成願寺荘 西3棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 58.9 Ⅳ 100.2 －

福徳荘 1棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 30.8 Ⅳ 52.3 －

福徳荘 2棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 21.0 Ⅲ 35.7 －

福徳荘 3棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 26.6 Ⅲ 45.2 －

福徳荘 4棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 79.1 Ⅳ 134.4 －

福徳荘 5-A棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 72.7 Ⅳ 123.5 －

福徳荘 5-B棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 54.3 Ⅳ 92.3 －

福徳荘 6棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 56.5 Ⅳ 96.1 －

山田北荘 住宅棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 35.7 Ⅳ 60.7 －

新山田北荘 1-A棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 17.9 Ⅲ 30.3 －

新山田北荘 1-B棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 39.8 Ⅳ 67.6 －

新山田北荘 1-C棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 43.9 Ⅳ 74.6 －

新上名古屋荘 住宅棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 36.7 Ⅳ 62.4 －

北稲葉地荘 1棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 72.9 Ⅳ 124.0 －

北稲葉地荘 2-A棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 63.2 Ⅳ 107.5 －

北稲葉地荘 2-C棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 6.6 Ⅰ 11.3 －

押木田荘 1-A棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 42.1 Ⅳ 71.6 －

押木田荘 1-B棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅳ 32.3 Ⅳ 54.9 －

横井荘 1棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅳ 35.4 Ⅳ 60.1 －

横井荘 2棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅳ 36.9 Ⅳ 62.7 －

横井荘 3棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅳ 38.3 Ⅳ 65.1 －

横井荘 4棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅳ 35.6 Ⅳ 60.6 －

荒輪井荘 1棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 5.4 Ⅰ 9.1 －

荒輪井荘 2棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 4.3 Ⅰ 7.4 －

荒輪井荘 3棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 3.6 Ⅰ 6.1 －
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分類 屋内
評価

結果
(mm)

今後期待できる
建物の使用期間

施設名 棟

鉄筋腐食 コンクリートの中性化深さ
塩
化
物屋外側 屋内側

屋外
評価

結果
(mm)

住宅 荒輪井荘 4-A棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 8.7 Ⅰ 14.7 －

荒輪井荘 4-B棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 10.5 Ⅰ 17.8 －

荒輪井荘 5棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 14.8 Ⅲ 25.1 －

荒輪井荘 6棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 8.4 Ⅰ 14.3 －

荒輪井荘 7棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 8.2 Ⅰ 13.9 －

荒輪井荘 8棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 7.7 Ⅰ 13.0 －

小針荘 1-A棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 24.2 Ⅲ 41.2 －

小針荘 1-B棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 67.3 Ⅳ 114.4 －

新田辺荘 1-A棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 81.3 Ⅳ 138.3 －

新田辺荘 1-B棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 16.6 Ⅲ 28.2 －

新田辺荘 2棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 97.4 Ⅳ 165.6 －

新田辺荘 3棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 12.5 Ⅱ 21.2 －

新田辺荘 4棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 55.2 Ⅳ 93.8 －

北新開荘 住宅棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 39.3 Ⅳ 66.8 －

浜新開荘 1棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 7.9 Ⅰ 13.4 －

浜新開荘 2棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 86.8 Ⅳ 147.5 －

開道荘 1棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2.0 Ⅰ 3.5 －

開道荘 2棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 6.4 Ⅰ 10.8 －

二番荘 1-A棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 19.6 Ⅲ 33.4 －

二番荘 1-B棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 19.4 Ⅲ 32.9 －

二番荘 2-A棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 31.6 Ⅳ 53.8 －

二番荘 2-B棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 26.3 Ⅳ 64.6 －

二番荘 3棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 35.7 Ⅳ 60.7 －

二番荘 4-A棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 22.4 Ⅲ 38.1 －

二番荘 4-B棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 63.0 Ⅳ 107.1 －

二番荘 5棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 22.4 Ⅲ 38.1 －

二番荘 6棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 47.4 Ⅳ 80.6 －

二番荘 7棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 4.8 Ⅰ 8.2 －

一柳荘 1-A棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 58.1 Ⅳ 98.8 －

一柳荘 1-B棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 79.1 Ⅳ 134.4 －

一柳荘 2棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 8.9 Ⅰ 15.2 －

こもろ荘 1-A棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 54.1 Ⅳ 92.0 －

こもろ荘 1-B棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅳ 47.4 Ⅳ 80.6 －

こもろ荘 2棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅳ 43.8 Ⅳ 74.4 －

西尼ヶ塚荘 1-A棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅳ 55.6 Ⅳ 94.5 －

西尼ヶ塚荘 1-B棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅳ 38.0 Ⅳ 180.0 －

西尼ヶ塚荘 1-C棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅳ 43.8 Ⅳ 74.5 －

江松荘 1-A棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 5.4 Ⅰ 9.1 －

江松荘 1-B棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅱ Ⅰ 6.4 Ⅰ 7.5 －

一色荘 1棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 1.5 Ⅰ 2.6 －

一色荘 2棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 2.0 Ⅰ 3.5 －

一色荘 3棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 2.6 Ⅰ 4.3 －
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分類 屋内
評価

結果
(mm)

今後期待できる
建物の使用期間

施設名 棟

鉄筋腐食 コンクリートの中性化深さ
塩
化
物屋外側 屋内側

屋外
評価

結果
(mm)

住宅 一色荘 4棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 5.6 Ⅰ 9.5 －

玉船荘 1-A棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 10.2 Ⅰ 17.3 －

玉船荘 1-B棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 18.9 Ⅳ 96.7 －

新いろは荘 1棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 21.3 Ⅲ 36.2 Ⅰ

新いろは荘 2棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 30.6 Ⅳ 52.0 Ⅰ

新いろは荘 3棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 23.3 Ⅲ 39.6 Ⅰ

新いろは荘 4棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 28.2 Ⅲ 48.0 Ⅰ

新いろは荘 5棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 32.1 Ⅳ 54.5 Ⅰ

新いろは荘 6棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 33.1 Ⅳ 56.3 Ⅰ

新いろは荘 7棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 20.6 Ⅲ 35.1 Ⅰ

新いろは荘 8棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 31.7 Ⅳ 53.9 Ⅰ

泰明荘 1-A棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 41.2 Ⅳ 70.0 －

泰明荘 1-B棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 50.0 Ⅳ 85.0 －

泰明荘 2棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 55.0 Ⅳ 93.5 －

泰明荘 3棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 47.2 Ⅳ 80.3 －

泰明荘 4棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 25.9 Ⅲ 44.0 －

泰明荘 5棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 11.4 Ⅰ 19.4 －

泰明荘 6棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 9.4 Ⅰ 16.0 －

宝神荘 1棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 4.3 Ⅰ 7.4 －

宝神荘 2棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 2.0 Ⅰ 3.5 Ⅰ

宝神荘 3棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 2.3 Ⅰ 3.9 Ⅰ

宝神荘 4棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 9.2 Ⅰ 15.6 Ⅰ

宝神荘 5棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 1.5 Ⅰ 2.6 Ⅰ

宝神荘 6棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 8.9 Ⅰ 15.2 Ⅰ

宝神荘 7棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 7.1 Ⅰ 12.1 Ⅰ

宝神荘 8棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 18.3 Ⅲ 31.1 Ⅰ

宝神荘 9棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 27.9 Ⅲ 47.4 Ⅰ

宝神荘 10棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 26.6 Ⅲ 45.2 Ⅰ

七番荘 1-A棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 89.9 Ⅳ 152.8 －

七番荘 1-B棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅳ 51.3 Ⅳ 56.3 －

当知西荘 1棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 4.6 Ⅰ 7.8 －

当知西荘 2棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 4.8 Ⅰ 8.2 －

当知西荘 3棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 23.2 Ⅲ 39.4 －

当知西荘 4棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 5.9 Ⅰ 10.0 －

当知西荘 5棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 3.8 Ⅰ 6.5 －

西稲永荘 １棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 63.0 Ⅳ 107.1 Ⅰ

西稲永荘 ２-Ａ棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 47.4 Ⅳ 80.6 Ⅱ

西稲永荘 ２-Ｂ棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 9.9 Ⅰ 16.9 Ⅱ

西稲永荘 3棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 20.7 Ⅲ 35.1 Ⅰ

西稲永荘 4棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 15.3 Ⅲ 26.0 Ⅰ

西稲永荘 5棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 95.6 Ⅳ 162.6 Ⅰ

西稲永荘 6棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 59.9 Ⅳ 101.9 Ⅰ
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分類 屋内
評価

結果
(mm)

今後期待できる
建物の使用期間

施設名 棟

鉄筋腐食 コンクリートの中性化深さ
塩
化
物屋外側 屋内側

屋外
評価

結果
(mm)

住宅 西稲永荘 7棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 28.3 Ⅲ 48.1 Ⅰ

西稲永荘 ８棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 32.3 Ⅳ 54.9 Ⅰ

西稲永荘 9棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 7.1 Ⅰ 12.1 Ⅰ

西稲永荘 10棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 22.4 Ⅲ 38.1 Ⅰ

惟信南荘 1-A棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 9.4 Ⅰ 16.0 －

惟信南荘 1-B棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 8.9 Ⅰ 15.2 －

新稲永荘 １棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 7.1 Ⅰ 12.1 Ⅰ

新稲永荘 2棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 8.9 Ⅰ 15.2 Ⅰ

新稲永荘 3棟 20年程度未満 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 54.6 Ⅳ 92.8 Ⅲ

新稲永荘 4棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 23.2 Ⅲ 39.4 Ⅰ

新稲永荘 ５-Ａ棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 9.7 Ⅰ 16.5 Ⅱ

新稲永荘 ５-B棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 51.3 Ⅳ 87.1 Ⅱ

新稲永荘 6棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 16.6 Ⅲ 28.2 Ⅰ

新稲永荘 7棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 39.5 Ⅳ 67.2 Ⅰ

新稲永荘 8棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 19.4 Ⅲ 32.9 Ⅰ

港北荘 1棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 9.9 Ⅰ 16.9 －

港北荘 2棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅳ 66.8 Ⅳ 113.6 －

港南荘 １棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 40.8 Ⅳ 69.4 Ⅰ

港南荘 2棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 53.8 Ⅳ 91.5 Ⅰ

港南荘 3棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 20.1 Ⅲ 34.2 Ⅱ

港南荘 ４-Ａ棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 20.7 Ⅲ 35.1 Ⅰ

港南荘 ４-Ｂ棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 38.0 Ⅳ 64.6 Ⅰ

港南荘 5棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 30.6 Ⅳ 52.0 Ⅰ

港南荘 ６-Ａ棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 15.0 Ⅲ 25.6 Ⅰ

港南荘 ６-B棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 29.1 Ⅲ 49.4 Ⅰ

港楽荘 2棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 11.0 Ⅰ 18.6 －

港楽荘 3棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 7.7 Ⅰ 13.0 Ⅰ

港楽荘 4棟 20年程度未満 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 4.6 Ⅰ 7.8 Ⅲ

新港栄荘 １-Ａ棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 9.4 Ⅰ 16.0 Ⅰ

新港栄荘 １-Ｂ棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 20.7 Ⅲ 35.1 Ⅰ

第二大生荘 1棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 4.3 Ⅰ 7.4 －

第二大生荘 2棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 1.0 Ⅰ 1.7 －

名南荘 住宅棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 7.7 Ⅰ 13.0 －

神松荘 3棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 0.8 Ⅰ 1.3 －

神松荘 4棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅳ 37.2 Ⅳ 63.3 －

神松荘 6棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 4.8 Ⅰ 8.2 －

堤起荘 1棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 0.0 Ⅰ 0.0 －

堤起荘 2棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 6.1 Ⅰ 10.4 －

堤起荘 3棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 15.0 Ⅲ 25.6 －

堤起荘 4棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 4.6 Ⅰ 7.8 －

大生荘 1棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 9.9 Ⅰ 16.9 －

大生荘 2棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 20.9 Ⅲ 35.5 －
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分類 屋内
評価

結果
(mm)

今後期待できる
建物の使用期間

施設名 棟

鉄筋腐食 コンクリートの中性化深さ
塩
化
物屋外側 屋内側

屋外
評価

結果
(mm)

住宅 元塩荘 4棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 8.7 Ⅰ 14.7 －

元塩荘 5棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 8.9 Ⅰ 15.2 －

元塩荘 7棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 6.9 Ⅰ 11.7 －

元塩荘 8棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 9.9 Ⅰ 16.9 －

第一香流荘 1-A棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 5.6 Ⅰ 9.5 －

第一香流荘 1-B棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 9.2 Ⅰ 15.6 －

第一香流荘 2棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 12.8 Ⅲ 21.7 －

第一香流荘 3棟 20年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅳ 75.2 Ⅳ 127.9 －

松坂荘 住宅棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 3.1 Ⅰ 5.2 －

浦里荘 1棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 9.4 Ⅰ 16.0 －

浦里荘 2棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 28.3 Ⅲ 48.1 －

浦里荘 3-A棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 3.8 Ⅰ 6.5 －

浦里荘 3-Ｂ棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅲ 26.0 Ⅲ 44.2 －

緑黒石荘 1-A棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 5.1 Ⅰ 8.7 －

緑黒石荘 1-B棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 8.4 Ⅰ 14.3 －

緑黒石荘 2棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 8.9 Ⅰ 15.2 －

緑黒石荘 3棟 40年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅱ 12.8 Ⅲ 21.7 －

南浦里荘 住宅棟 40年程度以上 Ⅱ Ⅱ Ⅰ 4.3 Ⅰ 7.4 －

大高荘 1棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 45.3 Ⅳ 77.0 －

大高荘 2棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 30.3 Ⅳ 51.5 －

大高荘 3棟 20年程度以上 Ⅰ Ⅰ Ⅳ 33.6 Ⅳ 57.1 －
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【別添資料２】調査結果データ

（２）コンクリートの圧縮強度

圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

学校 20.6 1 40.2 195%

20.6 1 35.0 169%

20.6 1 39.6 192%

20.6 1 53.2 258%

20.6 1 56.1 272%

20.6 1 49.4 239%

20.6 1 27.8 134%

20.6 1 29.2 141%

20.6 2 24.3 117%

20.6 1 28.2 136%

20.6 1 26.6 129%

20.6 2 28.9 140%

17.7 1 36.5 206%

17.7 1 21.2 119%

17.7 2 22.9 129%

20.6 1 34.0 165%

20.6 1 20.6 100%

20.6 2 24.2 117%

17.7 1 43.1 243%

17.7 1 25.0 141%

17.7 1 35.2 198%

17.7 2 23.3 131%

17.7 2 28.0 158%

17.7 3 32.8 185%

17.7 4 21.9 123%

17.7 4 25.7 145%

17.7 4 40.4 228%

17.7 1 25.3 142%

17.7 1 26.6 150%

17.7 2 21.4 120%

17.7 1 40.7 229%

17.7 1 36.2 204%

17.7 2 31.8 179%

17.7 2 23.1 130%

17.7 3 32.3 182%

17.7 3 22.2 125%

20.6 1 32.7 158%

20.6 2 29.0 140%

管理棟

山吹小学校

西校舎棟

高見小学校 西校舎棟

東山小学校 体育館棟

神の倉幼稚園 園舎

梅森坂幼稚園 園舎

分類

試験体強度 推定強度

西園舎

採取階

基準
強度

棟施設名称

大幸幼稚園 遊戯室棟

おりべ幼稚園 園舎

春田幼稚園

東園舎
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

学校 山吹小学校 西校舎棟 20.6 3 27.6 133%

18.0 1 42.8 237%

18.0 1 47.0 261%

21.0 2 25.5 121%

21.0 3 26.9 128%

21.0 3 34.2 162%

17.7 1 22.7 128%

17.7 1 26.5 149%

17.7 2 20.7 116%

20.6 1 35.2 170%

20.6 2 30.3 147%

20.6 3 28.5 138%

20.6 3 28.8 139%

20.6 4 36.6 177%

20.6 4 29.7 144%

20.6 1 39.5 191%

20.6 1 43.1 209%

20.6 2 25.9 125%

20.6 1 43.3 210%

20.6 1 28.7 139%

20.6 1 40.4 196%

17.7 1 34.2 193%

17.7 1 23.4 132%

17.7 2 20.8 117%

20.6 1 32.6 158%

20.6 1 27.5 133%

20.6 2 27.5 133%

17.7 1 30.6 172%

17.7 1 30.2 170%

17.7 2 25.2 142%

17.7 2 32.7 184%

17.7 3 24.0 135%

17.7 3 33.9 191%

17.7 3 28.9 163%

17.7 4 34.0 192%

17.7 4 29.0 163%

17.7 4 33.2 187%

17.7 4 23.9 135%

17.7 1 32.6 184%

20.6 2 23.0 111%
東校舎棟

北校舎棟

枇杷島小学校

光城小学校

六郷小学校

如意小学校

北校舎棟

体育館棟

南校舎棟

体育館棟

中校舎棟

榎小学校

体育館棟

南校舎棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

学校 枇杷島小学校 東校舎棟 20.6 3 20.6 100%

17.7 1 26.6 150%

17.7 2 27.6 155%

17.7 3 22.6 127%

17.7 4 20.8 117%

17.7 1 31.4 177%

17.7 2 20.6 116%

17.7 3 16.0 90% 13.9 78%

17.7 3 19.1 107%

17.7 1 25.4 143%

17.7 1 42.9 242%

17.7 2 24.2 136%

17.7 1 24.4 137%

17.7 2 24.1 136%

17.7 3 25.4 143%

20.6 1 25.0 121%

20.6 1 32.5 157%

20.6 2 26.3 127%

20.6 2 36.8 178%

20.6 3 22.0 106%

20.6 3 33.4 162%

20.6 4 31.0 150%

17.7 1 41.3 233%

17.7 1 20.9 118%

17.7 2 33.9 191%

17.7 1 27.1 153%

17.7 2 29.2 164%

17.7 3 25.1 141%

17.7 3 46.0 259%

17.7 4 34.1 192%

17.7 1 31.0 175%

17.7 1 29.1 164%

17.7 1 30.7 173%

17.7 1 37.4 211%

17.7 1 37.5 211%

17.7 2 22.7 128%

17.7 2 33.5 189%

17.7 1 37.0 209%

17.7 1 26.1 147%

20.6 2 20.9 101%

西校舎棟日吉小学校

管理棟
比良西小学校

体育館棟

北校舎棟

体育館棟

中小田井小学校

山田小学校

管理棟

南校舎棟

体育館棟

南校舎棟

東校舎棟(西)
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

学校 日吉小学校 西校舎棟 20.6 3 21.8 105%

17.7 1 27.5 155%

17.7 1 30.5 172%

17.7 2 21.9 123%

17.7 1 25.1 141%

17.7 1 21.9 123%

17.7 2 19.1 107%

17.7 1 29.9 168%

17.7 2 16.6 93% 14.5 81%

17.7 2 25.3 142%

17.7 3 22.4 126%

17.7 3 27.2 153%

17.7 1 42.6 240%

17.7 1 19.3 109%

17.7 2 29.9 168%

17.7 2 29.1 164%

17.7 3 29.9 168%

17.7 3 36.2 204%

17.7 1 16.1 90% 22.1 124%

17.7 1 26.7 150%

17.7 1 47.7 269%

17.7 2 29.2 164% 15.1 85%

17.7 2 12.6 71%

17.7 2 21.7 122%

17.7 2 17.3 97%

17.7 3 27.7 156% 21.0 118%

17.7 3 14.6 82%

17.7 3 38.8 219%

17.7 1 22.2 125%

17.7 2 25.8 145%

17.7 3 30.4 171%

20.6 1 31.5 152% 23.8 115%

20.6 1 36.0 174%

20.6 1 17.9 86%

17.7 1 32.1 181%

17.7 1 22.0 124%

17.7 1 23.7 133%

17.7 2 24.1 136%

17.7 2 21.5 121%

17.7 2 23.8 134%

東校舎棟弥富小学校

八社小学校

平和小学校

滝川小学校

岩塚小学校 体育館棟

体育館棟

北校舎棟(西)

北校舎棟(東)

西校舎棟

市民教養ルーム

広路小学校 北校舎棟

28



圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

学校 17.7 3 24.7 139%

17.7 3 26.0 146%

17.7 3 37.8 213%

17.7 3 32.0 180%

17.7 4 19.0 107%

20.6 1 22.1 107%

20.6 1 30.0 145%

20.6 2 25.6 124%

20.6 2 23.9 116%

20.6 3 25.9 125%

20.6 3 20.8 100%

20.6 3 31.1 150%

20.6 1 27.0 131%

20.6 1 31.6 153%

20.6 2 17.1 83% 15.0 72%

20.6 1 17.4 84% 15.3 74%

20.6 2 30.5 148%

20.6 3 21.3 103%

17.7 1 45.4 256%

17.7 2 19.9 112%

17.7 3 23.6 133%

17.7 1 15.8 89% 17.8 100%

17.7 1 20.2 114%

17.7 1 22.2 125%

20.6 1 43.1 209%

20.6 2 34.6 167%

20.6 2 29.9 145%

20.6 3 29.9 145%

20.6 1 27.8 134%

20.6 1 39.4 191%

20.6 2 25.1 121%

20.6 3 25.9 125%

20.6 4 37.3 181%

20.6 1 24.5 118%

20.6 1 28.9 140%

20.6 2 31.1 150%

20.6 1 39.4 191%

20.6 1 32.7 158%

20.6 2 48.4 234%

八熊小学校 北校舎棟(東) 17.7 1 27.4 154%

東校舎棟弥富小学校

穂波小学校

愛知小学校

体育館棟

南校舎棟

管理棟

体育館棟

南校舎棟(東)

南校舎棟(中)

南校舎棟(西)

体育館

東校舎棟

船方小学校
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

学校 17.7 1 35.5 200%

17.7 1 24.9 140%

17.7 2 27.4 154%

17.7 2 20.7 116%

17.7 2 29.2 164%

17.7 3 33.5 189%

17.7 3 26.4 149%

17.7 3 19.0 107%

17.7 1 31.7 179%

17.7 1 31.4 177%

17.7 1 24.4 137%

17.7 2 30.4 171%

17.7 2 21.6 122%

17.7 2 24.8 140%

17.7 3 29.7 167%

17.7 3 25.6 144%

17.7 3 23.9 135%

20.6 4 29.4 142%

20.6 4 27.3 132%

17.7 1 26.6 150%

17.7 1 16.3 92% 14.2 80%

17.7 2 32.5 183%

17.7 1 23.0 129%

17.7 2 17.3 97% 20.9 118%

17.7 2 34.0 192%

17.7 2 24.0 135%

17.7 3 17.8 100%

17.7 3 30.6 172%

17.7 4 18.9 106%

17.7 1 29.9 168%

17.7 1 23.0 129%

17.7 2 28.3 159%

20.6 1 33.7 163%

20.6 1 35.6 172%

20.6 2 22.1 107%

20.6 2 28.2 136%

20.6 2 36.2 175%

20.6 3 21.7 105%

20.6 3 28.4 137%

体育館棟 20.6 1 41.3 200%

北校舎棟(東)八熊小学校

正色小学校

体育館棟

荒子小学校 南校舎棟

南校舎棟

北校舎棟西中島小学校

南校舎棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

学校 20.6 1 33.7 163%

20.6 2 27.5 133%

17.7 1 26.4 149%

17.7 2 18.0 101%

17.7 3 17.9 101%

17.7 4 22.8 128%

17.7 4 27.6 155%

17.7 1 45.9 259%

17.7 1 21.5 121%

17.7 2 21.0 118%

17.7 1 33.6 189%

17.7 1 21.9 123%

17.7 2 24.3 137%

17.7 1 24.5 138%

17.7 2 23.0 129%

17.7 3 21.5 121%

17.7 4 25.9 146%

20.6 1 20.9 101%

20.6 1 46.9 227%

20.6 1 39.7 192%

20.6 2 37.8 183%

20.6 2 27.8 134%

20.6 3 39.3 190%

20.6 3 30.6 148%

20.6 4 43.2 209%

17.7 1 26.1 147%

17.7 1 23.2 131%

17.7 2 29.9 168%

18.0 1 23.1 128%

18.0 1 24.1 133%

18.0 2 19.1 106%

18.0 2 27.0 150%

17.7 1 37.7 212%

17.7 1 25.0 141%

17.7 2 30.1 170%

17.7 1 29.7 167%

17.7 1 20.2 114%

17.7 1 17.7 100%

17.7 1 19.0 107%

17.7 1 16.9 95% 14.8 83%

体育館棟正色小学校

体育館棟野跡小学校

南校舎棟

春田小学校

南校舎棟

東海小学校 体育館

五反田小学校

明正小学校

豊治小学校

長須賀小学校

北校舎棟

西校舎棟

校舎棟(東)

体育館棟

体育館棟

体育館棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

学校 野跡小学校 体育館棟 17.7 2 17.2 97% 15.1 85%

17.7 1 30.0 169%

17.7 2 30.8 174%

17.7 2 31.5 177%

17.7 3 26.8 151%

17.7 3 30.9 174%

17.7 3 25.8 145%

17.7 4 39.5 223%

20.6 1 39.3 190%

20.6 1 29.3 142%

20.6 2 21.6 104%

20.6 1 37.5 182%

20.6 1 40.8 198%

20.6 2 31.7 153%

20.6 3 42.2 204%

18.0 1 34.6 192%

18.0 2 27.4 152%

18.0 3 31.5 175%

18.0 4 38.7 215%

17.7 1 42.9 242%

17.7 2 20.1 113%

17.7 3 24.4 137%

17.7 1 29.0 163%

17.7 1 31.8 179%

17.7 2 26.0 146%

17.7 1 35.8 202%

17.7 2 26.1 147%

17.7 3 25.4 143%

20.6 1 38.5 186%

20.6 2 34.0 165%

20.6 3 31.1 150%

17.7 1 35.2 198%

17.7 1 33.2 187%

17.7 2 27.1 153%

17.7 1 34.0 192%

17.7 1 33.8 190%

17.7 2 25.0 141%

17.7 2 23.8 134%

20.6 3 33.9 164%

20.6 4 38.6 187%

西校舎棟

南校舎棟(西)

道徳小学校

宝小学校 南校舎棟

正保小学校

東校舎棟

体育館棟

西校舎棟

北校舎棟(東)

西校舎棟白水小学校

南校舎棟(東)

東校舎棟

豊田小学校

大生小学校
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

学校 17.7 1 32.5 183%

17.7 1 29.1 164%

17.7 2 24.6 138%

17.7 2 32.5 183%

20.6 3 26.1 126%

17.7 1 42.5 240%

17.7 2 27.8 157%

17.7 3 27.3 154%

17.7 1 24.6 138%

17.7 2 39.5 223%

17.7 2 23.7 133%

17.7 3 30.8 174%

17.7 1 33.3 188%

17.7 2 29.1 164%

17.7 2 31.3 176%

17.7 3 34.1 192%

17.7 3 32.9 185%

20.6 1 39.2 190%

20.6 1 29.8 144%

20.6 2 26.8 130%

17.7 1 42.7 241%

17.7 2 28.5 161%

17.7 3 28.5 161%

17.7 4 28.5 161%

17.7 1 27.4 154%

17.7 2 29.4 166%

17.7 3 27.8 157%

17.7 3 44.0 248%

17.7 4 36.6 206%

17.7 4 29.0 163%

17.7 1 38.1 215%

17.7 1 41.4 233%

17.7 2 29.1 164%

20.6 1 22.2 107%

20.6 1 35.0 169%

20.6 1 22.8 110%

20.6 1 30.9 150%

20.6 1 23.2 112%

20.6 1 28.9 140%

守山小学校 体育館 17.7 1 33.1 187%

北校舎棟(東)

森孝西小学校

大森小学校 南校舎棟

千鳥小学校

南校舎棟

北校舎棟(東)

体育館棟

北校舎棟(西)

南校舎棟(東)

北校舎棟

体育館

小幡小学校 体育館

森孝東小学校
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

学校 17.7 1 22.3 125%

17.7 1 25.5 144%

20.6 1 42.3 205%

20.6 1 46.0 223%

20.6 1 50.2 243%

20.6 1 44.7 216%

20.6 1 37.6 182%

20.6 1 47.0 228%

20.6 1 35.3 171%

20.6 1 35.4 171%

20.6 2 24.9 120%

20.6 2 35.5 172%

20.6 2 30.7 149%

20.6 2 31.1 150%

20.6 3 23.9 116%

20.6 3 29.8 144%

18.0 1 32.2 178%

18.0 2 25.0 138%

18.0 3 23.0 127%

18.0 4 42.2 234%

17.7 1 29.5 166%

17.7 1 28.5 161%

17.7 2 21.1 119%

17.7 1 52.5 296%

17.7 1 26.7 150%

17.7 2 23.3 131%

17.7 2 23.2 131%

17.7 2 35.0 197%

17.7 3 31.9 180%

17.7 1 28.3 159%

17.7 1 54.8 309%

17.7 1 22.1 124%

17.7 2 24.9 140%

17.7 2 20.3 114%

17.7 3 19.8 111%

17.7 3 40.9 231%

20.6 1 42.6 206%

20.6 2 41.0 199%

20.6 3 29.0 140%

大高北小学校 南校舎棟(東) 17.7 1 24.7 139%

体育館守山小学校

廿軒家小学校 体育館

給食調理所

大高小学校 北校舎棟(東)

相原小学校

浦里小学校

南校舎棟(東)

体育館棟

南校舎棟(西)

南校舎棟

西校舎棟

志段味西小学校
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

学校 20.6 2 27.9 135%

20.6 3 26.2 127%

20.6 4 26.0 126%

17.7 1 53.2 300%

17.7 1 18.5 104%

17.7 1 22.4 126%

17.7 1 23.8 134%

17.7 1 28.0 158%

17.7 2 25.2 142%

17.7 2 23.7 133%

17.7 3 21.1 119%

17.7 3 29.6 167%

17.7 4 33.6 189%

17.7 4 18.5 104%

20.6 1 46.5 225%

20.6 1 30.8 149%

20.6 2 21.6 104% 17.1 83%

20.6 2 28.2 136%

20.6 2 15.1 73%

20.6 3 33.9 164%

20.6 3 31.0 150%

17.7 1 24.5 138%

17.7 1 45.8 258%

17.7 2 19.4 109%

17.7 2 32.0 180%

17.7 3 25.4 143%

20.6 1 36.6 177%

20.6 1 41.0 199%

20.6 2 33.4 162%

20.6 3 40.7 197%

17.7 1 27.8 157%

17.7 2 28.2 159%

17.7 3 27.7 156%

17.7 3 26.7 150%

17.7 3 44.0 248%

17.7 4 31.5 177%

17.7 1 24.7 139%

17.7 1 28.7 162%

17.7 2 22.0 124%

17.7 2 31.3 176%

南校舎棟(東)

北校舎棟

南校舎棟

体育館棟

南校舎棟

大高北小学校

桃山小学校

上社小学校

校舎棟

体育館棟

猪高小学校

黒石小学校

第2南校舎棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

学校 20.6 B1 40.3 191%

20.6 1 30.6 145%

20.6 1 34.6 164%

20.6 1 24.6 117%

20.6 1 28.5 135%

20.6 2 33.6 160%

20.6 2 25.5 121%

20.6 2 34.3 163%

20.6 3 30.5 145%

20.6 3 28.6 136%

20.6 3 25.1 119%

20.6 4 29.9 142%

20.6 4 29.7 141%

20.6 4 35.4 168%

20.6 4 28.6 136%

17.7 1 31.9 180%

17.7 2 18.5 104%

17.7 2 35.4 200%

17.7 3 36.6 206%

17.7 1 30.5 172%

17.7 2 28.8 162%

20.6 3 26.4 128%

17.7 1 41.2 232%

17.7 1 32.5 183%

17.7 2 29.3 165%

20.6 1 28.0 135%

20.6 2 29.3 142%

20.6 2 25.9 125%

20.6 3 31.8 154%

20.6 3 31.2 151%

20.6 4 43.2 209%

17.7 1 36.5 206%

17.7 1 24.3 137%

17.7 2 23.4 132%

17.7 2 30.9 174%

17.7 2 27.6 155%

17.7 3 27.1 153%

17.7 3 29.8 168%

17.7 3 34.8 196%

17.7 4 34.8 196%

校舎棟

本郷小学校

極楽小学校 中校舎棟

体育館棟

引山小学校

校舎棟

体育館棟

管理棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

学校 中校舎棟 17.7 4 34.5 194%

17.7 1 31.1 175%

17.7 2 23.0 129%

17.7 2 32.9 185%

17.7 3 43.7 246%

17.7 3 34.4 194%

17.7 4 23.7 133%

17.7 1 25.6 144%

17.7 1 22.8 128%

17.7 2 18.0 101%

17.7 1 24.0 135%

17.7 1 25.3 142%

17.7 1 24.0 135%

17.7 1 33.7 190%

17.7 1 51.1 288%

20.6 2 21.0 101%

20.6 2 33.3 161%

20.6 3 27.9 135%

18.0 1 34.8 193%

18.0 2 19.4 107%

18.0 3 25.8 143%

17.7 1 22.7 128%

17.7 1 30.6 172%

17.7 2 22.4 126%

17.7 1 39.2 221%

17.7 1 26.0 146%

17.7 1 27.4 154%

17.7 1 22.5 127%

17.7 1 22.2 125%

17.7 1 19.1 107%

17.7 1 25.9 146%

17.7 1 31.4 177%

17.7 1 22.6 127%

17.7 1 38.2 215%

17.7 1 34.7 196%

17.7 2 20.5 115%

17.7 2 24.0 135%

17.7 2 21.9 123%

17.7 2 33.1 187%

17.7 2 27.9 157%

植田小学校

相生小学校

貴船小学校

極楽小学校

校舎棟(西)

南校舎棟

体育館棟

西校舎棟

中校舎棟(西)

南校舎棟(西)

体育館棟

給食調理所

体育館

37



圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

学校 17.7 3 21.2 119%

17.7 3 28.9 163%

17.7 3 27.7 156%

17.7 3 28.4 160%

17.7 3 49.7 280%

17.7 4 31.1 175%

17.7 4 33.0 186%

17.7 4 33.7 190%

20.6 1 28.7 139%

20.6 1 19.3 93% 23.9 116%

20.6 1 36.9 179%

20.6 2 29.9 145%

20.6 2 27.9 135%

20.6 2 29.5 143%

20.6 2 31.2 151%

20.6 3 25.8 125%

20.6 3 31.6 153%

20.6 3 36.2 175%

18.0 1 30.2 167%

18.0 2 24.5 136%

18.0 3 29.9 166%

17.7 1 25.1 141%

17.7 1 16.0 90% 13.9 78%

17.7 2 18.5 104%

21.0 1 40.2 191%

21.0 2 44.8 213%

21.0 2 31.9 151%

21.0 3 38.4 182%

21.0 3 22.4 106%

17.7 1 21.6 122%

17.7 2 31.1 175%

17.7 3 24.4 137%

17.7 4 27.6 155%

17.7 1 45.2 255%

17.7 1 29.7 167%

17.7 2 22.1 124%

17.7 2 23.8 134%

17.7 3 25.6 144%

17.7 3 26.6 150%

体育館棟 17.7 1 29.9 168%

中校舎棟

校舎棟(西)植田小学校

猪子石中学校

千種中学校

北校舎棟

南校舎棟

南校舎棟

体育館棟

北校舎棟(西)

城山中学校
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

学校 17.7 1 25.8 145%

17.7 2 24.2 136%

17.7 1 41.8 236%

17.7 1 48.6 274%

20.6 2 21.5 104%

20.6 2 28.4 137%

20.6 3 33.0 160%

20.6 3 26.9 130%

17.7 1 35.7 201%

17.7 1 39.9 225%

17.7 2 25.8 145%

17.7 2 29.9 168%

17.7 3 18.4 103%

17.7 3 24.7 139%

17.7 3 32.4 183%

20.6 4 31.8 154%

20.6 1 39.5 191%

20.6 2 32.5 157%

20.6 3 23.2 112%

20.6 4 23.7 115%

17.7 1 40.8 230%

17.7 1 37.0 209%

17.7 2 31.1 175%

17.7 2 41.8 236%

17.7 3 24.3 137%

17.7 1 40.4 228%

17.7 1 25.2 142%

17.7 2 24.7 139%

17.7 2 19.4 109%

17.7 3 33.1 187%

17.7 3 29.3 165%

17.7 1 42.8 241%

17.7 1 29.1 164%

17.7 2 28.6 161%

17.7 2 32.6 184%

17.7 3 37.2 210%

17.7 3 31.7 179%

17.7 1 37.4 211%

17.7 2 29.8 168%

17.7 3 34.7 196%

西校舎棟

体育館棟

猪子石中学校

管理棟

あずま中学校

東校舎棟

冨士中学校 管理棟

桜丘中学校 北校舎棟(西)

北校舎棟(東)

南校舎棟

若葉中学校
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

学校 20.6 1 33.4 162%

20.6 2 17.4 84% 15.3 74%

20.6 2 30.1 146%

20.6 3 27.8 134%

20.6 3 20.9 101%

20.6 3 25.6 124%

20.6 4 37.9 183%

20.6 4 24.1 116%

20.6 4 32.7 158%

17.7 1 13.8 77% 20.1 113%

17.7 1 28.8 162%

17.7 1 32.5 183%

20.6 1 54.4 264%

20.6 1 24.3 117%

20.6 2 45.8 222%

20.6 2 18.9 91% 16.8 81%

20.6 3 18.9 91% 16.8 81%

20.6 4 39.4 191%

17.7 1 32.8 185%

17.7 2 30.5 172%

17.7 3 25.3 142%

17.7 1 23.5 132%

17.7 2 22.8 128%

17.7 2 31.4 177%

17.7 3 30.4 171%

17.7 4 30.2 170%

17.7 1 38.1 215%

17.7 2 27.8 157%

17.7 3 29.9 168%

17.7 4 36.1 203%

17.7 1 24.9 140%

17.7 1 22.6 127%

17.7 2 20.8 117%

17.7 1 24.7 139%

17.7 1 45.0 254%

17.7 2 24.0 135%

17.7 2 35.0 197%

17.7 3 33.9 191%

17.7 1 19.1 107%

17.7 2 31.3 176%

校舎棟(東)

体育館

校舎棟(西)

北中学校

天神山中学校 北校舎棟(西)

山田中学校 北校舎棟(東)

体育館棟

助光中学校

一柳中学校 南校舎棟

北校舎棟

管理棟(東)
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

学校 17.7 3 27.6 155%

17.7 4 25.1 141%

17.7 1 24.1 136%

17.7 1 37.0 209%

17.7 2 18.0 101%

17.7 2 20.2 114%

17.7 3 22.8 128%

17.7 3 32.2 181%

17.7 3 30.9 174%

17.7 1 27.0 152%

17.7 2 24.7 139%

17.7 3 22.7 128%

17.7 1 31.6 178%

17.7 1 19.4 109%

17.7 1 37.3 210%

17.7 2 26.2 148%

17.7 2 17.7 100%

17.7 2 24.6 138%

17.7 2 35.5 200%

17.7 3 22.1 124%

17.7 3 16.6 93% 19.9 112%

17.7 3 22.2 125%

17.7 3 27.2 153%

17.7 4 24.2 136%

17.7 4 24.3 137%

17.7 4 22.6 127%

17.7 1 22.0 124%

17.7 1 19.0 107%

17.7 1 20.4 115%

17.7 1 32.9 185%

17.7 1 36.4 205%

17.7 2 20.7 116%

17.7 2 23.9 135%

17.7 3 22.2 125%

17.7 3 33.2 187%

17.7 1 26.9 151%

17.7 1 29.2 164%

17.7 1 32.6 184%

17.7 2 25.4 143%

17.7 2 31.9 180%

港北中学校 北校舎棟(西)

南校舎棟

体育館

北校舎棟(西)

管理棟(東)助光中学校

宝神中学校 北校舎棟

北校舎棟(東)

南光中学校

41



圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

学校 20.6 3 35.6 172%

20.6 3 29.2 141%

17.7 1 29.8 168%

17.7 1 38.7 218%

17.7 2 24.9 140%

17.7 2 37.4 211%

17.7 3 34.2 193%

17.7 3 31.1 175%

20.6 1 34.1 165%

20.6 1 27.6 133%

20.6 2 24.8 120%

17.7 1 45.5 257%

17.7 1 38.6 218%

17.7 1 36.6 206%

17.7 2 32.5 183%

17.7 3 28.6 161%

17.7 1 32.0 180%

17.7 2 34.1 192%

17.7 2 20.4 115%

20.6 1 22.3 108%

20.6 1 50.2 243%

20.6 2 23.8 115%

20.6 2 45.6 221%

18.0 1 38.9 216%

18.0 2 24.7 137%

18.0 3 31.4 174%

18.0 1 36.8 204%

18.0 1 23.6 131%

18.0 2 16.9 93% 14.8 82%

21.0 1 19.2 91% 17.1 81%

21.0 2 28.4 135%

21.0 2 23.8 113%

21.0 3 30.9 147%

21.0 4 38.3 182%

20.6 1 42.9 208%

20.6 1 25.9 125%

20.6 2 37.2 180%

20.6 3 24.8 120%

17.7 1 33.3 188%

17.7 2 22.5 127%

北校舎棟(東)南光中学校

管理棟

体育館棟

北校舎棟

志段味中学校

東校舎棟(南)

北校舎棟(西)

守山北中学校

中校舎棟

管理棟

千鳥丘中学校 南校舎棟

扇台中学校

体育館棟

体育館棟藤森中学校
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

学校 17.7 2 29.0 163%

17.7 3 37.1 209%

17.7 4 42.1 237%

17.7 4 28.6 161%

17.7 1 26.2 148%

17.7 2 31.3 176%

17.7 3 33.2 187%

17.7 4 25.1 141%

17.7 1 28.3 159%

17.7 1 33.8 190%

17.7 2 25.0 141%

17.7 2 42.7 241%

17.7 3 38.2 215%

17.7 4 23.2 131%

20.6 1 20.8 100%

20.6 1 29.3 142%

20.6 2 26.2 127%

20.6 2 30.1 146%

20.6 3 38.1 184%

20.6 3 23.7 115%

17.7 1 21.7 122%

17.7 1 26.3 148%

17.7 1 24.8 140%

20.6 1 22.1 107%

20.6 1 30.1 146%

20.6 1 25.6 124%

20.6 1 33.5 162%

20.6 1 46.4 225%

20.6 1 33.3 161%

20.6 B2 23.8 115%

20.6 B1 36.0 174%

20.6 1 37.2 180%

20.6 1 24.3 117%

20.6 2 11.3 54% 9.2 44%

20.6 3 32.1 155%

住宅 20.6 1 25.5 123%

20.6 2 26.7 129%

20.6 3 21.8 105%

20.6 4 24.1 116%

20.6 5 18.5 89% 16.4 79%

1棟宮ノ腰荘

校舎棟(西)

校舎棟(東)

天白中学校 北校舎棟(西)

体育館棟

藤森中学校

体育館

富田高等学校

若宮商業高等学校

緑高等学校

北高等学校

南校舎棟

体育館

格技場

体育館
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 20.6 6 26.4 128%

20.6 7 25.4 123%

20.6 8 25.2 122%

20.6 9 36.7 178%

20.6 10 33.9 164%

20.6 11 41.9 203%

20.6 1 34.0 165%

20.6 2 22.2 107%

20.6 3 22.5 109%

20.6 4 21.2 102%

20.6 5 29.2 141%

2-B棟 20.6 2 20.6 100%

20.6 1 35.6 172%

20.6 2 26.9 130%

20.6 3 27.4 133%

20.6 4 24.3 117%

20.6 5 24.2 117%

20.6 1 33.3 161%

20.6 2 30.7 149%

20.6 3 27.4 133%

20.6 4 28.7 139%

20.6 5 33.0 160%

20.6 6 34.2 166%

20.6 7 34.0 165%

20.6 8 29.7 144%

20.6 9 35.9 174%

20.6 10 36.7 178%

20.6 11 34.8 168%

20.6 12 38.3 185%

20.6 13 37.9 183%

20.6 14 49.6 240%

20.6 1 24.0 116%

20.6 2 25.3 122%

20.6 3 19.9 96% 17.8 86%

20.6 4 21.8 105%

20.6 5 28.1 136%

20.6 6 32.1 155%

20.6 7 34.2 166%

20.6 8 40.4 196%

20.6 9 34.4 166%

1棟

宮ノ腰荘

1-B棟

榎木荘

2-A棟

3棟

1-A棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 20.6 10 35.9 174%

20.6 11 31.9 154%

20.6 12 35.0 169%

20.6 13 30.4 147%

20.6 14 34.3 166%

20.6 1 31.6 153%

20.6 2 27.2 132%

20.6 3 24.2 117%

20.6 4 24.2 117%

20.6 5 26.5 128%

20.6 6 22.8 110%

20.6 7 32.0 155%

20.6 8 24.6 119%

20.6 9 30.4 147%

20.6 10 27.7 134%

20.6 11 32.1 155%

20.6 12 34.7 168%

20.6 13 33.6 163%

20.6 14 38.3 185%

20.6 1 34.8 168%

20.6 2 36.5 177%

20.6 3 24.7 119%

20.6 4 32.5 157%

20.6 5 32.9 159%

20.6 6 37.8 183%

20.6 7 39.0 189%

20.6 8 34.4 166%

23.6 1 32.0 135%

23.6 2 34.7 147%

23.6 3 36.8 155%

23.6 4 33.2 140%

20.6 5 26.3 127%

20.6 6 28.8 139%

20.6 7 27.7 134%

20.6 8 42.5 206%

20.6 9 16.5 80% 14.4 69%

20.6 10 26.4 128%

20.6 11 26.7 129%

20.6 12 31.7 153%

20.6 13 27.9 135%

1-B棟

榎木荘

1-C棟

砂田橋荘

新出来荘 1-A棟

1棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 23.6 1 37.1 157%

23.6 2 35.1 148%

23.6 3 31.2 132%

23.6 4 30.0 127%

20.6 5 28.3 137%

20.6 6 28.7 139%

20.6 7 27.4 133%

23.6 1 30.6 129%

23.6 2 28.4 120%

23.6 3 42.1 178%

23.6 4 36.5 154%

20.6 5 38.2 185%

20.6 6 40.1 194%

20.6 7 42.6 206%

23.6 1 36.4 154%

23.6 2 41.7 176%

23.6 3 33.4 141%

20.6 4 40.9 198%

20.6 5 34.2 166%

20.6 6 34.9 169%

20.6 7 36.7 178%

20.6 1 33.4 162%

20.6 2 34.9 169%

20.6 3 37.7 183%

20.6 1 37.6 182%

20.6 2 33.0 160%

20.6 3 37.0 179%

20.6 1 31.7 153%

20.6 2 30.4 147%

20.6 3 32.0 155%

20.6 4 40.8 198%

20.6 5 31.9 154%

17.7 1 23.9 135%

17.7 2 36.8 207%

17.7 3 22.1 124%

17.7 4 30.6 172%

17.7 5 22.1 124%

20.6 1 54.6 265%

20.6 2 37.4 181%

20.6 3 43.9 213%

東1棟

西1棟

2棟砂田橋荘

西2-A棟

成願寺荘

前浪荘

1棟

2棟

T-1棟

T-2棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 20.6 4 32.3 156%

20.6 5 30.1 146%

20.6 6 32.0 155%

20.6 7 35.4 171%

20.6 1 35.6 172%

20.6 2 32.7 158%

20.6 3 26.7 129%

20.6 4 34.4 166%

20.6 5 31.7 153%

20.6 6 38.1 184%

20.6 7 39.3 190%

17.7 1 27.2 153%

17.7 2 24.7 139%

17.7 3 26.5 149%

17.7 4 24.4 137%

17.7 5 22.7 128%

17.7 1 21.9 123%

17.7 2 14.3 80% 12.2 68%

17.7 3 21.4 120%

17.7 4 19.6 110%

17.7 5 23.5 132%

20.6 1 25.3 122%

20.6 2 33.2 161%

20.6 3 27.0 131%

20.6 4 16.7 81% 14.6 70%

20.6 5 25.0 121%

20.6 6 23.4 113%

20.6 7 21.6 104%

20.6 1 31.6 153%

20.6 2 29.2 141%

20.6 3 25.3 122%

20.6 4 23.8 115%

20.6 5 18.1 87% 16.0 77%

20.6 6 22.7 110%

20.6 7 26.8 130%

17.7 1 17.9 101%

17.7 2 18.0 101%

17.7 3 17.5 98% 15.4 86%

17.7 4 19.7 111%

17.7 5 25.4 143%

成願寺荘

6棟

福徳荘

西2-B棟

西3棟

4棟

5-A棟

5-B棟

西2-A棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 20.6 1 47.3 229%

20.6 2 33.9 164%

20.6 3 34.6 167%

20.6 4 29.2 141%

20.6 5 34.6 167%

20.6 6 22.2 107%

20.6 7 33.9 164%

20.6 8 28.7 139%

20.6 9 24.0 116%

20.6 1 45.5 220%

20.6 2 37.0 179%

20.6 3 36.2 175%

20.6 4 25.6 124%

20.6 5 31.0 150%

20.6 6 34.1 165%

20.6 7 28.3 137%

20.6 8 28.6 138%

20.6 9 25.2 122%

20.6 1 25.5 123%

20.6 2 38.4 186%

20.6 3 36.5 177%

20.6 4 38.1 184%

20.6 5 48.1 233%

20.6 6 31.5 152%

20.6 7 33.4 162%

20.6 8 32.9 159%

20.6 9 33.2 161%

20.6 1 30.8 149%

20.6 2 31.7 153%

20.6 3 26.8 130%

20.6 4 25.1 121%

20.6 5 31.3 151%

20.6 1 28.6 138%

20.6 2 32.1 155%

20.6 3 30.4 147%

20.6 4 33.9 164%

20.6 5 24.6 119%

20.6 6 28.6 138%

20.6 7 25.5 123%

2-A棟 23.6 1 25.4 107%

1棟
北稲葉地荘

新山田北荘

1-A棟

1-B棟

1-C棟

新上名古屋荘 住宅棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 23.6 2 19.4 82% 17.3 73%

23.6 3 21.2 89% 19.1 80%

23.6 4 21.3 90% 19.2 81%

23.6 5 19.9 84% 17.8 75%

23.6 6 29.5 125%

23.6 7 22.9 97% 20.8 87%

23.6 8 24.0 101%

23.6 9 19.1 80% 17.0 71%

23.6 10 19.8 83% 17.7 74%

23.6 11 18.5 78% 16.4 69%

23.6 1 26.6 112%

23.6 2 30.6 129%

23.6 3 29.4 124%

23.6 4 35.3 149%

23.6 5 35.5 150%

23.6 6 38.1 161%

23.6 7 32.8 138%

20.6 1 29.6 143%

20.6 2 28.7 139%

20.6 3 34.0 165%

20.6 4 37.3 181%

20.6 1 41.7 202%

20.6 2 34.2 166%

20.6 3 36.6 177%

20.6 4 32.5 157%

20.6 1 18.1 87% 16.0 77%

20.6 2 35.0 169%

20.6 3 29.4 142%

20.6 4 31.1 150%

20.6 5 35.6 172%

20.6 1 30.0 145%

20.6 2 30.5 148%

20.6 3 31.1 150%

20.6 4 31.4 152%

20.6 5 28.0 135%

20.6 1 31.0 150%

20.6 2 26.8 130%

20.6 3 26.2 127%

20.6 4 33.6 163%

20.6 5 37.3 181%

1-A棟

押木田荘

横井荘

2-A棟

北稲葉地荘

2-C棟

1-B棟

1棟

2棟

3棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 20.6 1 27.8 134%

20.6 2 31.5 152%

20.6 3 30.3 147%

20.6 4 25.7 124%

20.6 5 34.4 166%

20.6 1 33.7 163%

20.6 2 27.6 133%

20.6 3 25.4 123%

20.6 4 25.8 125%

20.6 5 33.8 164%

20.6 1 36.8 178%

20.6 2 35.1 170%

20.6 3 38.9 188%

20.6 4 33.4 162%

20.6 5 39.3 190%

20.6 1 28.9 140%

20.6 2 28.8 139%

20.6 3 30.5 148%

20.6 4 33.4 162%

20.6 5 40.0 194%

20.6 6 29.8 144%

20.6 7 31.0 150%

20.6 1 30.9 150%

20.6 2 26.2 127%

20.6 3 22.3 108%

20.6 4 24.1 116%

20.6 5 29.0 140%

20.6 6 26.5 128%

20.6 7 27.6 133%

20.6 1 36.0 174%

20.6 2 28.8 139%

20.6 3 25.9 125%

20.6 4 28.8 139%

20.6 5 33.4 162%

20.6 6 23.3 113%

20.6 7 29.2 141%

20.6 1 35.8 173%

20.6 2 31.4 152%

20.6 3 27.0 131%

20.6 4 30.2 146%

横井荘

3棟

5棟

荒輪井荘

4-B棟

4棟

1棟

2棟

4-A棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 20.6 5 33.0 160%

20.6 6 30.3 147%

20.6 7 28.3 137%

20.6 1 43.6 211%

20.6 2 38.0 184%

20.6 3 32.3 156%

20.6 4 29.8 144%

20.6 5 28.8 139%

20.6 6 49.4 239%

20.6 7 27.1 131%

20.6 1 33.8 164%

20.6 2 33.3 161%

20.6 3 33.1 160%

20.6 4 23.2 112%

20.6 5 25.6 124%

20.6 1 29.9 145%

20.6 2 32.5 157%

20.6 3 26.8 130%

20.6 4 19.8 96% 17.7 85%

20.6 5 30.3 147%

20.6 1 23.4 113%

20.6 2 16.7 81% 14.6 70%

20.6 3 16.2 78% 14.1 68%

20.6 4 27.1 131%

20.6 5 29.0 140%

20.6 6 31.2 151%

20.6 7 29.2 141%

20.6 1 28.2 136%

20.6 2 21.6 104%

20.6 3 25.0 121%

20.6 4 23.7 115%

20.6 5 21.3 103%

20.6 6 26.6 129%

20.6 7 28.1 136%

17.7 1 28.3 159%

17.7 2 28.6 161%

17.7 3 25.5 144%

17.7 4 27.1 153%

17.7 5 27.8 157%

1-B棟 17.7 1 33.3 188%

5棟

7棟

荒輪井荘

小針荘

1-A棟

1-B棟

1-A棟
新田辺荘

6棟

8棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 17.7 2 19.0 107%

17.7 3 33.7 190%

17.7 4 27.0 152%

17.7 5 25.9 146%

17.7 1 18.6 105%

17.7 2 17.1 96% 15.0 84%

17.7 3 17.9 101%

17.7 4 18.1 102%

17.7 5 28.9 163%

17.7 1 28.0 158%

17.7 2 26.2 148%

17.7 3 28.6 161%

17.7 4 27.2 153%

17.7 5 24.7 139%

17.7 1 22.7 128%

17.7 2 19.6 110%

17.7 3 26.2 148%

20.6 1 42.8 207%

20.6 2 29.5 143%

20.6 3 33.0 160%

20.6 4 35.5 172%

20.6 5 33.4 162%

20.6 6 19.5 94% 17.4 84%

20.6 7 18.5 89% 16.4 79%

20.6 1 24.7 119%

20.6 2 33.1 160%

20.6 3 30.7 149%

20.6 4 34.7 168%

20.6 5 31.8 154%

20.6 6 25.5 123%

20.6 7 27.0 131%

20.6 8 26.6 129%

20.6 9 31.4 152%

20.6 10 33.6 163%

20.6 1 32.3 156%

20.6 2 32.9 159%

20.6 3 35.4 171%

20.6 4 28.3 137%

20.6 5 31.9 154%

20.6 6 29.6 143%

2棟

浜新開荘

2棟

4棟

1-B棟

3棟

新田辺荘

北新開荘 住宅棟

1棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 20.6 7 34.9 169%

20.6 8 37.3 181%

20.6 1 24.4 118%

20.6 2 29.4 142%

20.6 3 26.3 127%

20.6 1 25.2 122%

20.6 2 36.0 174%

20.6 3 30.6 148%

20.6 1 27.0 131%

20.6 2 26.3 127%

20.6 3 34.7 168%

20.6 4 33.3 161%

20.6 5 31.1 150%

20.6 6 23.6 114%

20.6 7 27.2 132%

20.6 8 27.1 131%

20.6 9 30.4 147%

20.6 1 26.0 126%

20.6 2 27.7 134%

20.6 3 32.8 159%

20.6 4 36.2 175%

20.6 5 29.0 140%

20.6 6 30.3 147%

20.6 7 35.3 171%

20.6 8 32.5 157%

20.6 9 28.4 137%

20.6 1 30.0 145%

20.6 2 31.2 151%

20.6 3 29.9 145%

20.6 4 30.3 147%

20.6 5 31.9 154%

20.6 6 40.8 198%

20.6 7 37.2 180%

20.6 1 23.5 114%

20.6 3 24.4 118%

20.6 5 27.6 133%

20.6 1 20.0 97% 17.9 86%

20.6 2 19.6 95% 17.5 84%

20.6 3 26.2 127%

20.6 4 16.0 77% 13.9 67%

2棟浜新開荘

2棟

開道荘

3棟

二番荘

1棟

1-A棟

1-B棟

2-A棟

2-B棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 20.6 5 18.7 90% 16.6 80%

20.6 6 24.0 116%

20.6 7 18.1 87% 16.0 77%

20.6 1 22.9 111%

20.6 2 29.1 141%

20.6 3 28.3 137%

20.6 4 39.1 189%

20.6 5 25.2 122%

20.6 6 30.0 145%

20.6 7 36.3 176%

20.6 1 24.9 120%

20.6 2 30.2 146%

20.6 3 27.8 134%

20.6 4 25.0 121%

20.6 5 22.5 109%

20.6 6 25.7 124%

20.6 7 22.8 110%

20.6 1 24.5 118%

20.6 2 24.1 116%

20.6 3 26.5 128%

20.6 4 29.9 145%

20.6 5 35.9 174%

20.6 6 36.5 177%

20.6 7 25.0 121%

20.6 1 33.3 161%

20.6 2 22.3 108%

20.6 3 21.3 103%

20.6 4 32.9 159%

20.6 5 38.7 187%

20.6 6 57.0 276%

20.6 7 33.9 164%

20.6 1 26.5 128%

20.6 2 28.4 137%

20.6 3 33.1 160%

20.6 4 33.3 161%

20.6 5 26.6 129%

20.6 1 39.3 190%

20.6 2 31.0 150%

20.6 3 41.3 200%

20.6 4 26.5 128%

1-A棟一柳荘

3棟

4-B棟

5棟

6棟

7棟

4-A棟

二番荘
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 20.6 5 33.1 160%

20.6 6 32.1 155%

20.6 7 33.1 160%

20.6 1 30.5 148%

20.6 2 20.6 100%

20.6 3 22.0 106%

20.6 4 29.2 141%

20.6 5 28.3 137%

20.6 6 29.2 141%

20.6 7 25.8 125%

20.6 1 29.5 143%

20.6 2 22.4 108%

20.6 3 36.1 175%

20.6 4 34.9 169%

20.6 5 29.9 145%

20.6 6 25.7 124%

20.6 7 33.4 162%

17.7 1 28.3 159%

17.7 2 23.0 129%

17.7 3 21.7 122%

17.7 4 21.4 120%

17.7 5 23.5 132%

17.7 1 25.9 146%

17.7 2 19.4 109%

17.7 3 20.1 113%

17.7 4 17.9 101%

17.7 5 24.7 139%

17.7 1 26.3 148%

17.7 2 28.4 160%

17.7 3 25.6 144%

17.7 4 30.6 172%

17.7 5 23.8 134%

17.7 1 30.7 173%

17.7 2 24.5 138%

17.7 3 15.7 88% 13.6 76%

17.7 4 22.4 126%

17.7 5 20.9 118%

17.7 1 21.2 119%

17.7 2 20.2 114%

1-C棟 17.7 1 24.8 140%

1-A棟

一柳荘

1-B棟

西尼ヶ塚荘

1-B棟

2棟

こもろ荘

1-A棟

1-B棟

2棟

1-A棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 17.7 2 33.2 187%

17.7 3 28.3 159%

17.7 4 21.0 118%

17.7 5 22.3 125%

20.6 1 29.8 144%

20.6 2 28.7 139%

20.6 3 24.2 117%

20.6 4 24.1 116%

20.6 5 26.1 126%

20.6 6 27.6 133%

20.6 7 23.0 111%

1-B棟 20.6 1 22.2 107%

20.6 1 35.2 170%

20.6 2 38.1 184%

20.6 3 31.8 154%

20.6 4 30.5 148%

20.6 5 36.2 175%

20.6 6 20.4 99% 18.3 88%

20.6 7 29.7 144%

20.6 1 42.4 205%

20.6 2 33.7 163%

20.6 3 33.4 162%

20.6 4 39.7 192%

20.6 5 42.1 204%

20.6 6 28.4 137%

20.6 7 37.0 179%

20.6 1 29.4 142%

20.6 2 34.1 165%

20.6 3 30.1 146%

20.6 4 36.1 175%

20.6 5 36.9 179%

20.6 6 42.5 206%

20.6 7 31.2 151%

20.6 8 45.4 220%

20.6 1 23.2 112%

20.6 2 22.3 108%

20.6 3 32.7 158%

20.6 4 26.6 129%

20.6 5 26.8 130%

20.6 6 37.1 180%

西尼ヶ塚荘 1-C棟

4棟

一色荘

江松荘
1-A棟

1棟

2棟

3棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 20.6 7 26.3 127%

20.6 8 39.5 191%

22.1 1 27.4 123%

22.1 2 20.5 92% 18.4 83%

20.6 3 18.7 90% 16.6 80%

20.6 4 17.5 84% 15.4 74%

20.6 5 19.6 95% 17.5 84%

20.6 6 19.3 93% 17.2 83%

20.6 7 17.1 83% 15.0 72%

20.6 3 22.3 108%

20.6 4 21.3 103%

20.6 6 18.9 91% 16.8 81%

17.7 1 22.4 126%

17.7 2 26.3 148%

17.7 3 26.7 150%

17.7 4 28.6 161%

17.7 5 21.8 123%

17.7 1 36.5 206%

17.7 2 33.8 190%

17.7 3 30.9 174%

17.7 4 25.2 142%

17.7 5 21.0 118%

17.7 1 23.9 135%

17.7 2 16.7 94% 14.6 82%

17.7 3 22.5 127%

17.7 4 20.0 112%

17.7 5 22.1 124%

17.7 1 24.4 137%

17.7 2 25.9 146%

17.7 3 19.7 111%

17.7 4 20.4 115%

17.7 5 33.5 189%

20.6 1 28.9 140%

20.6 2 19.6 95% 17.5 84%

20.6 3 25.1 121%

20.6 4 26.5 128%

20.6 5 36.1 175%

20.6 1 37.7 183%

20.6 2 18.7 90% 16.6 80%

20.6 3 22.3 108%

宝神荘

4棟一色荘

2棟

泰明荘

1-A棟

1-B棟

2棟

3棟

1棟

玉船荘

1-A棟

1-B棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 20.6 4 28.3 137%

20.6 5 22.0 106%

20.6 6 25.9 125%

20.6 7 31.2 151%

20.6 1 25.8 125%

20.6 2 19.7 95% 17.6 85%

20.6 3 22.5 109%

20.6 4 27.1 131%

20.6 5 24.2 117%

20.6 6 35.0 169%

20.6 7 33.0 160%

20.6 1 17.0 82% 14.9 72%

20.6 2 21.6 104%

20.6 3 26.5 128%

20.6 4 28.3 137%

20.6 5 40.2 195%

20.6 6 34.5 167%

20.6 7 31.1 150%

20.6 8 29.0 140%

20.6 1 32.4 157%

20.6 2 29.8 144%

20.6 3 29.5 143%

20.6 4 29.3 142%

20.6 5 36.7 178%

20.6 1 22.5 109%

20.6 2 33.2 161%

20.6 3 27.3 132%

20.6 4 28.3 137%

20.6 5 32.9 159%

20.6 6 29.2 141%

20.6 7 32.3 156%

20.6 1 34.1 165%

20.6 2 33.3 161%

20.6 3 33.3 161%

20.6 4 27.7 134%

20.6 5 29.6 143%

20.6 6 28.0 135%

20.6 7 32.9 159%

20.6 1 25.6 124%

20.6 2 29.5 143%

2棟

6棟

宝神荘

1-A棟七番荘

3棟

4棟

5棟

７棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 20.6 3 35.2 170%

20.6 4 32.1 155%

20.6 5 21.3 103%

20.6 6 23.7 115%

20.6 7 29.7 144%

20.6 2 30.1 146%

20.6 3 32.4 157%

20.6 1 28.0 135%

20.6 2 28.7 139%

20.6 3 31.8 154%

20.6 4 32.6 158%

20.6 5 40.2 195%

20.6 1 29.5 143%

20.6 2 30.6 148%

20.6 3 27.8 134%

20.6 4 18.8 91% 16.7 80%

20.6 5 33.4 162%

20.6 1 31.0 150%

20.6 2 26.8 130%

20.6 3 22.8 110%

20.6 4 22.6 109%

20.6 5 26.3 127%

20.6 6 24.6 119%

20.6 7 33.2 161%

20.6 1 26.4 128%

20.6 2 20.4 99% 18.3 88%

20.6 3 22.8 110%

20.6 4 23.3 113%

20.6 5 21.2 102%

20.6 6 28.1 136%

20.6 7 31.2 151%

20.6 1 28.7 139%

20.6 2 25.4 123%

20.6 3 26.0 126%

20.6 4 30.1 146%

20.6 5 33.5 162%

20.6 1 35.4 171%

20.6 2 28.6 138%

20.6 3 27.4 133%

20.6 4 31.0 150%

1-A棟

七番荘

4棟

当知西荘

１棟西稲永荘

1棟

2棟

5棟

1-B棟

3棟

59



圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 １棟 20.6 5 28.9 140%

20.6 1 33.4 162%

20.6 2 35.7 173%

20.6 3 19.8 96% 17.7 85%

20.6 4 31.8 154%

20.6 5 24.4 118%

20.6 1 40.1 194%

20.6 2 39.7 192%

20.6 3 38.4 186%

20.6 4 36.7 178%

20.6 5 42.3 205%

20.6 1 24.8 120%

20.6 2 34.9 169%

20.6 3 30.8 149%

20.6 4 35.8 173%

20.6 5 29.2 141%

20.6 6 22.3 108%

20.6 7 28.2 136%

20.6 1 43.4 210%

20.6 2 30.8 149%

20.6 3 30.0 145%

20.6 4 30.0 145%

20.6 5 28.7 139%

20.6 1 35.2 170%

20.6 2 33.6 163%

20.6 3 33.6 163%

20.6 4 39.0 189%

20.6 5 37.8 183%

20.6 1 39.5 191%

20.6 2 40.4 196%

20.6 3 28.3 137%

20.6 4 34.0 165%

20.6 5 34.0 165%

20.6 1 30.7 149%

20.6 2 28.7 139%

20.6 3 32.3 156%

20.6 4 24.9 120%

20.6 5 35.6 172%

20.6 6 31.4 152%

20.6 7 32.0 155%

4棟
西稲永荘

２-Ａ棟

２-Ｂ棟

3棟

5棟

6棟

7棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 20.6 1 29.3 142%

20.6 2 26.6 129%

20.6 3 34.1 165%

20.6 4 30.7 149%

20.6 5 32.3 156%

20.6 1 37.9 183%

20.6 2 36.6 177%

20.6 3 27.7 134%

20.6 4 32.0 155%

20.6 5 41.1 199%

20.6 1 35.6 172%

20.6 2 34.8 168%

20.6 3 29.3 142%

20.6 4 33.2 161%

20.6 5 39.3 190%

20.6 1 41.4 200%

20.6 2 38.4 186%

20.6 3 34.2 166%

20.6 4 40.8 198%

20.6 5 43.2 209%

20.6 6 39.2 190%

20.6 7 29.8 144%

20.6 8 36.3 176%

20.6 1 33.5 162%

20.6 2 33.2 161%

20.6 3 35.4 171%

20.6 4 30.7 149%

20.6 5 31.0 150%

20.6 6 35.2 170%

20.6 7 32.1 155%

20.6 8 38.3 185%

20.6 1 37.6 182%

20.6 2 24.1 116%

20.6 3 22.5 109%

20.6 4 20.2 98% 18.1 87%

20.6 5 19.8 96% 17.7 85%

20.6 1 26.9 130%

20.6 2 27.1 131%

20.6 3 29.5 143%

20.6 4 27.2 132%

4棟

10棟

9棟西稲永荘

１棟

新稲永荘
2棟

3棟

８棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 4棟 20.6 5 31.5 152%

20.6 1 39.4 191%

20.6 2 39.6 192%

20.6 3 29.7 144%

20.6 4 28.9 140%

20.6 5 38.7 187%

20.6 1 41.3 200%

20.6 2 34.8 168%

20.6 3 36.4 176%

20.6 4 43.6 211%

20.6 5 26.4 128%

20.6 1 41.8 202%

20.6 2 40.6 197%

20.6 3 43.2 209%

20.6 4 34.4 166%

20.6 5 34.9 169%

20.6 1 44.4 215%

20.6 2 33.9 164%

20.6 3 33.5 162%

20.6 4 32.8 159%

20.6 5 36.5 177%

20.6 6 28.0 135%

20.6 7 35.6 172%

20.6 1 43.2 209%

20.6 2 40.5 196%

20.6 3 30.8 149%

20.6 4 31.6 153%

20.6 5 31.7 153%

20.6 6 33.6 163%

20.6 7 31.8 154%

20.6 1 37.7 183%

20.6 2 27.7 134%

20.6 3 26.4 128%

20.6 4 30.4 147%

20.6 5 30.5 148%

20.6 1 33.8 164%

20.6 2 24.1 116%

20.6 3 30.7 149%

20.6 4 32.6 158%

20.6 5 25.5 123%

7棟

新稲永荘

５-Ａ棟

５-B棟

6棟

8棟

港北荘

1棟

2棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 20.6 1 28.6 138%

20.6 2 27.1 131%

20.6 3 28.0 135%

20.6 4 27.5 133%

20.6 5 26.1 126%

20.6 6 27.9 135%

20.6 7 24.1 116%

20.6 1 29.3 142%

20.6 2 27.8 134%

20.6 3 27.8 134%

20.6 4 37.0 179%

20.6 5 33.2 161%

20.6 6 26.4 128%

20.6 7 28.0 135%

20.6 1 36.2 175%

20.6 2 35.5 172%

20.6 3 32.3 156%

20.6 4 29.7 144%

20.6 5 29.7 144%

20.6 1 30.1 146%

20.6 2 37.4 181%

20.6 3 33.9 164%

20.6 4 36.5 177%

20.6 5 38.2 185%

20.6 6 40.5 196%

20.6 7 37.8 183%

20.6 1 23.6 114%

20.6 2 25.6 124%

20.6 3 26.6 129%

20.6 4 32.4 157%

20.6 5 36.4 176%

20.6 6 40.9 198%

20.6 7 44.4 215%

20.6 1 22.6 109%

20.6 2 31.9 154%

20.6 3 30.8 149%

20.6 4 31.2 151%

20.6 5 27.6 133%

20.6 6 35.9 174%

20.6 7 31.7 153%

港南荘

2棟

3棟

４-Ａ棟

４-Ｂ棟

5棟

１棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 20.6 1 34.5 167%

20.6 2 36.5 177%

20.6 3 37.7 183%

20.6 4 29.1 141%

20.6 5 36.3 176%

20.6 6 37.4 181%

20.6 7 43.5 211%

20.6 1 27.4 133%

20.6 2 27.8 134%

20.6 3 42.8 207%

20.6 4 36.1 175%

20.6 5 35.4 171%

20.6 6 37.7 183%

20.6 7 35.1 170%

20.6 1 38.3 185%

20.6 2 33.3 161%

20.6 3 35.0 169%

20.6 4 33.1 160%

20.6 1 38.3 185%

20.6 2 23.8 115%

20.6 3 21.6 104%

20.6 4 27.7 134%

20.6 1 42.8 207%

20.6 2 29.2 141%

20.6 3 25.8 125%

23.6 1 35.6 150%

23.6 2 32.8 138%

23.6 3 38.7 163%

23.6 4 40.7 172%

20.6 5 35.1 170%

20.6 6 33.9 164%

20.6 7 23.1 112%

20.6 8 24.2 117%

20.6 9 27.0 131%

20.6 10 22.6 109%

20.6 11 23.8 115%

20.6 12 32.5 157%

20.6 13 26.5 128%

23.6 1 39.0 165%

23.6 2 43.1 182%

2棟

3棟

4棟

６-B棟

港南荘

６-Ａ棟

１-Ａ棟

１-Ｂ棟

新港栄荘

港楽荘
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 23.6 3 24.6 104%

23.6 4 42.3 179%

20.6 5 28.9 140%

20.6 6 36.9 179%

20.6 7 31.2 151%

20.6 8 34.6 167%

20.6 9 25.7 124%

20.6 10 26.1 126%

20.6 11 25.7 124%

20.6 12 26.0 126%

20.6 13 21.3 103%

20.6 1 33.3 161%

20.6 2 28.7 139%

20.6 3 31.0 150%

20.6 4 24.6 119%

20.6 5 24.3 117%

20.6 6 30.4 147%

20.6 7 38.7 187%

20.6 8 33.2 161%

20.6 1 32.6 158%

20.6 2 33.8 164%

20.6 3 21.1 102%

20.6 4 24.3 117%

20.6 5 26.1 126%

20.6 6 31.7 153%

20.6 7 33.8 164%

20.6 8 35.9 174%

20.6 1 36.7 178%

20.6 2 37.5 182%

20.6 3 37.6 182%

20.6 4 23.0 111%

20.6 5 32.0 155%

20.6 6 35.3 171%

20.6 7 31.9 154%

20.6 8 37.3 181%

22.1 1 56.4 255%

22.1 2 43.2 195%

22.1 3 37.9 171%

20.6 4 28.7 139%

20.6 5 38.1 184%

第二大生荘

1棟

2棟

住宅棟名南荘

3棟神松荘

１-Ｂ棟新港栄荘
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 3棟 20.6 6 30.4 147%

23.6 1 42.2 178%

23.6 2 42.4 179%

23.6 3 35.3 149%

20.6 4 32.4 157%

20.6 5 42.6 206%

22.1 1 51.7 233%

22.1 2 40.1 181%

22.1 3 35.2 159%

20.6 4 42.0 203%

20.6 5 36.8 178%

20.6 6 28.6 138%

23.6 1 35.9 152%

23.6 2 31.5 133%

23.6 3 29.9 126%

23.6 4 32.2 136%

20.6 5 23.0 111%

20.6 6 31.4 152%

20.6 7 26.6 129%

23.6 1 32.2 136%

23.6 2 34.1 144%

20.6 3 23.1 112%

20.6 4 26.8 130%

20.6 5 30.6 148%

20.6 6 26.7 129%

20.6 7 28.4 137%

23.6 1 27.6 116%

23.6 2 34.6 146%

23.6 3 28.6 121%

23.6 4 23.2 98% 21.1 89%

20.6 5 25.5 123%

20.6 6 25.9 125%

20.6 7 41.9 203%

23.6 1 33.7 142%

23.6 2 35.3 149%

20.6 3 28.1 136%

20.6 4 28.2 136%

20.6 5 22.4 108%

20.6 6 30.0 145%

20.6 7 34.7 168%

6棟

3棟

堤起荘

神松荘

4棟

1棟

4棟

2棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 23.6 1 39.7 168%

23.6 2 32.2 136%

23.6 3 35.3 149%

23.6 4 35.3 149%

20.6 5 30.6 148%

20.6 6 28.7 139%

23.6 1 41.5 175%

23.6 2 48.1 203%

23.6 3 47.6 201%

23.6 4 37.5 158%

20.6 5 47.5 230%

20.6 6 34.4 166%

20.6 1 39.6 192%

20.6 2 37.0 179%

20.6 3 42.2 204%

20.6 4 47.9 232%

20.6 5 46.6 226%

20.6 6 57.3 278%

20.6 7 58.7 284%

20.6 8 58.2 282%

20.6 9 53.5 259%

20.6 10 58.4 283%

20.6 11 58.3 283%

20.6 1 38.5 186%

20.6 2 31.9 154%

20.6 3 36.8 178%

20.6 4 46.8 227%

20.6 5 36.3 176%

20.6 6 45.4 220%

20.6 7 53.0 257%

20.6 8 45.4 220%

20.6 9 59.0 286%

20.6 10 56.8 275%

20.6 11 23.7 115%

20.6 1 51.8 251%

20.6 2 39.0 189%

20.6 3 42.1 204%

20.6 4 39.9 193%

20.6 5 37.8 183%

20.6 6 38.0 184%

2棟

5棟

7棟

元塩荘

4棟

大生荘

1棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 20.6 7 44.5 216%

20.6 8 47.3 229%

20.6 9 53.3 258%

20.6 10 48.1 233%

20.6 1 30.7 149%

20.6 2 30.6 148%

20.6 3 27.9 135%

20.6 4 38.2 185%

20.6 5 33.9 164%

20.6 6 36.6 177%

20.6 7 41.4 200%

20.6 8 36.6 177%

20.6 9 33.8 164%

20.6 10 40.4 196%

20.6 1 35.9 174%

20.6 2 33.6 163%

20.6 3 31.1 150%

20.6 4 25.9 125%

20.6 5 34.1 165%

20.6 6 34.7 168%

20.6 7 42.5 206%

20.6 1 25.9 125%

20.6 2 38.0 184%

20.6 3 30.2 146%

20.6 4 28.6 138%

20.6 5 36.6 177%

20.6 6 23.3 113%

20.6 7 32.9 159%

20.6 1 32.9 159%

20.6 2 21.2 102%

20.6 3 24.2 117%

20.6 4 25.1 121%

20.6 5 21.7 105%

20.6 6 31.1 150%

20.6 7 27.7 134%

20.6 1 64.0 310%

20.6 2 57.6 279%

20.6 3 51.8 251%

20.6 4 46.0 223%

20.6 5 36.2 175%

元塩荘

1-B棟第一香流荘

8棟

2棟

7棟

松坂荘 住宅棟

1-A棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 20.6 1 37.0 179%

20.6 2 26.6 129%

20.6 3 37.4 181%

20.6 4 36.0 174%

20.6 5 37.3 181%

20.6 6 35.6 172%

20.6 7 36.9 179%

20.6 8 41.8 202%

20.6 1 34.9 169%

20.6 2 25.9 125%

20.6 3 23.4 113%

20.6 4 43.1 209%

20.6 5 28.2 136%

20.6 6 29.6 143%

20.6 7 29.7 144%

20.6 8 46.7 226%

20.6 1 28.4 137%

20.6 2 23.2 112%

20.6 3 23.4 113%

20.6 4 24.9 120%

20.6 5 30.5 148%

20.6 6 33.8 164%

20.6 7 42.5 206%

20.6 8 41.5 201%

20.6 1 38.2 185%

20.6 2 29.1 141%

20.6 3 25.3 122%

20.6 4 28.4 137%

20.6 5 30.4 147%

20.6 6 27.5 133%

20.6 7 37.2 180%

20.6 8 38.6 187%

20.6 1 33.3 161%

20.6 2 47.8 232%

20.6 3 37.6 182%

20.6 4 37.9 183%

20.6 5 38.4 186%

20.6 1 48.0 233%

20.6 2 36.2 175%

20.6 3 40.5 196%

3-A棟

浦里荘

1-B棟

緑黒石荘

1棟

2棟

3-Ｂ棟

1-A棟
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圧縮
強度

基準
強度比

推定圧縮
強度

基準
強度比

N/mm2 N/mm2 N/mm2

分類

試験体強度 推定強度

採取階

基準
強度

棟施設名称

住宅 20.6 4 47.2 229%

20.6 5 37.9 183%

20.6 1 40.5 196%

20.6 2 37.7 183%

20.6 3 39.1 189%

20.6 4 34.5 167%

20.6 5 40.0 194%

20.6 1 44.7 216%

20.6 2 37.5 182%

20.6 3 40.5 196%

20.6 4 33.3 161%

20.6 5 40.7 197%

20.6 1 38.2 185%

20.6 2 37.7 183%

20.6 3 31.5 152%

20.6 4 36.3 176%

20.6 5 36.9 179%

20.6 6 32.6 158%

20.6 7 41.1 199%

20.6 1 42.2 204%

20.6 2 40.4 196%

20.6 3 30.6 148%

20.6 1 34.3 166%

20.6 2 33.7 163%

20.6 3 28.4 137%

20.6 1 35.9 174%

20.6 2 34.8 168%

20.6 3 36.5 177%

住宅棟南浦里荘

1-B棟

緑黒石荘

大高荘

1棟

2棟

3棟

2棟

3棟
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【別添資料３】コンクリートの圧縮強度不足が耐震性に及ぼす影響

Is値 評価 Is値 評価

学校 山田小学校 南校舎棟 3 17.7 13.9 78% 1.44 Ⅰ 1.30 Ⅰ

平和小学校 北校舎棟(西) 2 17.7 14.5 81% 0.80 Ⅰ 0.72 Ⅰ

広路小学校 北校舎棟 2 17.7 15.1 85% 0.80 Ⅰ 0.73 Ⅰ

南校舎棟(東) 2 20.6 15.0 72% 1.78 Ⅰ 1.57 Ⅰ

南校舎棟(中) 1 20.6 15.3 74% 1.09 Ⅰ 0.97 Ⅰ

西中島小学校 南校舎棟 1 17.7 14.2 80% 1.96 Ⅰ 1.78 Ⅰ

1 17.7 14.8 83% 0.80 Ⅰ 0.72

2 17.7 15.1 85% 1.68 Ⅰ 1.52

桃山小学校 体育館棟 2 20.6 17.1 83% 1.10 Ⅰ 0.99 Ⅰ

千種中学校 体育館棟 1 17.7 13.9 78% 0.72 Ⅰ 0.64 Ⅰ

校舎棟(東) 2 20.6 15.3 74% 0.72 Ⅰ 0.65 Ⅰ

2 20.6 16.8 81% 0.77 Ⅰ 0.70

3 20.6 16.8 81% 0.79 Ⅰ 0.72

体育館棟 2 18.0 14.8 82% 1.43 Ⅰ 1.28 Ⅰ

管理棟 1 21.0 17.1 81% 0.67 Ⅰ 0.60 Ⅰ

若宮商業高等学校 南校舎棟 2 20.6 9.2 44% 1.01 Ⅰ 0.73 Ⅰ

住宅 宮ノ腰荘 1棟 5 20.6 16.4 79% 0.35 Ⅱ1 0.33 Ⅱ1

榎木荘 1-B棟 3 20.6 17.8 86% 0.79 Ⅰ 0.77 Ⅰ

砂田橋荘 1棟 9 20.6 14.4 69% 0.74 Ⅰ 0.67 Ⅰ

福徳荘 4棟 2 17.7 12.2 68% 0.63 Ⅰ 0.55 Ⅱ1

福徳荘 5-A棟 4 20.6 14.6 70% 0.44 Ⅱ1 0.40 Ⅱ1

福徳荘 5-B棟 5 20.6 16.0 77% 0.43 Ⅱ1 0.40 Ⅱ1

福徳荘 6棟 3 17.7 15.4 86% 0.66 Ⅰ 0.63 Ⅰ

北稲葉地荘 2-A棟 2 23.6 17.3 73% 0.62 Ⅰ 0.57 Ⅱ1

北稲葉地荘 2-A棟 3 23.6 19.1 80% 0.95 Ⅰ 0.90 Ⅰ

北稲葉地荘 2-A棟 4 23.6 19.2 81% 0.86 Ⅰ 0.82 Ⅰ

北稲葉地荘 2-A棟 5 23.6 17.8 75% 0.82 Ⅰ 0.77 Ⅰ

北稲葉地荘 2-A棟 7 23.6 20.8 87% 0.67 Ⅰ 0.64 Ⅰ

北稲葉地荘 2-A棟 9 23.6 17.0 71% 0.61 Ⅰ 0.56 Ⅱ1

北稲葉地荘 2-A棟 10 23.6 17.7 74% 0.62 Ⅰ 0.58 Ⅱ1

北稲葉地荘 2-A棟 11 23.6 16.4 69% 0.79 Ⅰ 0.73 Ⅰ

横井荘 1棟 1 20.6 16.0 77% 0.36 Ⅱ1 0.34 Ⅱ1

荒輪井荘 8棟 4 20.6 17.7 85% 0.53 Ⅱ1 0.51 Ⅱ1

小針荘 1-A棟 2 20.6 14.6 70% 0.53 Ⅱ1 0.50 Ⅱ1

小針荘 1-A棟 3 20.6 14.1 68% 0.45 Ⅱ1 0.41 Ⅱ1

新田辺荘 2棟 2 17.7 15.0 84% 0.63 Ⅰ 0.60 Ⅰ

北新開荘 住宅棟 6 20.6 17.4 84% 0.50 Ⅱ1 0.48 Ⅱ1

北新開荘 住宅棟 7 20.6 16.4 79% 0.55 Ⅱ1 0.52 Ⅱ1

二番荘 3棟 1 20.6 17.9 86% 0.51 Ⅱ1 0.50 Ⅱ1

二番荘 3棟 2 20.6 17.5 84% 0.36 Ⅱ1 0.35 Ⅱ1

体育館棟野跡小学校

穂波小学校

分類
モデル検証結果現況Is値

扇台中学校

基準
強度比

採取階棟施設名称

Ⅰ

推定
圧縮
強度

基準
強度

北中学校
校舎棟(西) Ⅰ
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Is値 評価 Is値 評価
分類

モデル検証結果現況Is値基準
強度比

採取階棟施設名称
推定
圧縮
強度

基準
強度

住宅 二番荘 3棟 4 20.6 13.9 67% 0.34 Ⅱ1 0.31 Ⅱ1

二番荘 3棟 5 20.6 16.6 80% 0.37 Ⅱ1 0.35 Ⅱ1

二番荘 3棟 7 20.6 16.0 77% 1.13 Ⅰ 1.05 Ⅰ

西尼ヶ塚荘 1-A棟 3 17.7 13.6 76% 0.46 Ⅱ1 0.43 Ⅱ1

一色荘 1棟 6 20.6 18.3 88% 0.92 Ⅰ 0.89 Ⅰ

玉船荘 1-A棟 2 22.1 18.4 83% 0.73 Ⅰ 0.70 Ⅰ

玉船荘 1-A棟 3 20.6 16.6 80% 0.73 Ⅰ 0.69 Ⅰ

玉船荘 1-A棟 4 20.6 15.4 74% 0.70 Ⅰ 0.66 Ⅰ

玉船荘 1-A棟 5 20.6 17.5 84% 0.47 Ⅱ1 0.45 Ⅱ1

玉船荘 1-A棟 6 20.6 17.2 83% 0.58 Ⅱ1 0.55 Ⅱ1

玉船荘 1-A棟 7 20.6 15.0 72% 1.09 Ⅰ 1.00 Ⅰ

玉船荘 1-B棟 6 20.6 16.8 81% 0.50 Ⅱ1 0.47 Ⅱ1

泰明荘 2棟 2 17.7 14.6 82% 0.63 Ⅰ 0.60 Ⅰ

宝神荘 1棟 2 20.6 17.5 84% 0.37 Ⅱ1 0.35 Ⅱ1

宝神荘 2棟 2 20.6 16.6 80% 0.69 Ⅰ 0.64 Ⅰ

宝神荘 3棟 2 20.6 17.6 85% 0.62 Ⅰ 0.59 Ⅱ1

宝神荘 4棟 1 20.6 14.9 72% 0.34 Ⅱ1 0.31 Ⅱ1

当知西荘 2棟 4 20.6 16.7 80% 0.53 Ⅱ1 0.51 Ⅱ1

当知西荘 4棟 2 20.6 18.3 88% 1.00 Ⅰ 0.98 Ⅰ

西稲永荘 2-A棟 3 20.6 17.7 85% 0.59 Ⅱ1 0.56 Ⅱ1

新稲永荘 3棟 4 20.6 18.1 87% 0.89 Ⅰ 0.86 Ⅰ

新稲永荘 3棟 5 20.6 17.7 85% 1.55 Ⅰ 1.49 Ⅰ

堤起荘 3棟 4 23.6 21.1 89% 0.63 Ⅰ 0.61 Ⅰ
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